
 

Ao 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará 
Coordenadoria de Atividades Técnicas 
 
 

CORREÇÃO DE PROJETO 
 

Atendendo solicitação do Laudo de Correção, a respeito do projeto com os seguintes dados: 
 

No do Processo: 1328375 
Proprietário: GESAM-GERÊNCIA DE SERVIÇOS-CAGECE  
Classificação: D1 – Escritório  
Endereço: Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1030 – Aeroporto – For taleza/CE  
Área Construída: 7.339,86m² 
 

Através de leitura do referido laudo, foram realizadas as modificações para que o mesmo seja 
reanalisado e receba aprovação deste órgão. Abaixo estão as observações a respeito de cada item 
do laudo. 
 
Memorial 
 
Sistema de Proteção por Hidrantes 
1. Corrigir informações sobre tipo de sistema, pressão mínima exigida e vazão, observar nota 3 da Tabela 3, NT 
06/2008. 
R: Foi corrigido 
 
Pranchas 02/10 
 
1. Incluir legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PSIP, conforme item 4.2.4.1 
da NT01/2008; 
R: Foi acrescentado 
 
2. Adotar escala e contraste de cores que permitam a visualização dos acionadores manuais e Avisadores do 
sistema de alarme; 
R: Foi revisto 
 
3. Rever distribuição dos detectores de incêndio, conforme NBR 17.240; 
R: Esta edificação não necessita de detectores segu ndo enquadramento. Foram colocados apenas nos 
depósitos(arquivos) por solicitação do cliente. 
Obedecendo a quantidade de 1 detector a cada 80m2 e  raio de ação de 6,30m conforme NBR 17.240:210 
 
4. Adotar escala e padrões de plotagem que permitam a visualização das informações abaixo da projeção da 
caixa d'agua elevada; 
R: Prancha 01 apresenta detalhe ampliado da casa de  bombas. 
 
5. Corrigir detalhe de abertura das portas de saída de emergência, conforme item 4.5.4.1 da NT 05/2008; 
R: As portas que dao para o acesso aos corredores d e saída estão com o sentindo para o fluxo de 
pessoas. 
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Pranchas 03/10 
 
 
1. Legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PSIP, conforme item 4.2.4.1 da NT 
01/2008; 
R: Foi acrescido legenda na prancha. 
 
 
Pranchas 05/10 
 
1. Legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PSIP, conforme item 4.2.4.1 da NT 
01/2008; 
R: Foi acrescido legenda na prancha. 
 
Pranchas 06/10 
 
1. Legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PSIP, conforme item 4.2.4.1 da NT 
01/2008; 
R: Foi acrescido legenda na prancha. 
 
2. Corrigir detalhe de abertura da porta de saída de emergência, da escada, conforme item 4.5.4.1 da NT 
05/2008; 
R: Foi corrigido. 
 
3. Na planta baixa – pav superior (Bloco B), a escada deve ser dotada de corrimão em ambos os lados, 
conforme item 4.7.1.1 da NT 05/2008); 
R: Foi corrigido. 
 
Pranchas 07/10 
 
1. Legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PSIP, conforme item 4.2.4.1 da NT 
01/2008; 
R: Foi acrescido legenda na prancha. 
 
Pranchas 08/10 
 
1. Legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PSIP, conforme item 4.2.4.1 da NT 
01/2008; 
R: Foi acrescido legenda na prancha. 
 
Pranchas 09/10 
 
1. Legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio utilizadas no PSIP, conforme item 4.2.4.1 da NT 
01/2008; 
R: Foi acrescido legenda na prancha. 
 
2. Rever escala indica; 
R: Foi revisto. 
 
 
3. Corrigir detalhe de abertura da porta de saída de emergência, da escada e dos acessos, conforme item 
4.5.4.1 da NT 05/2008; 
R: Foi revisto. 
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4. Na planta baixa – pav superior (Bloco E), a escada deve ser dotada de corrimão em ambos os lados, 
conforme item 4.7.1.1 da NT 05/2008); 
R: Foi revisto. 
 
Pranchas 10/10 
 
1. Corrigir informações indicadas sobre as características da bomba de incêndio, conforme cálculos 
apresentados em memorial; 
R: Foi revisto. 
 

 
  

Fortaleza, 19 de Junho de 2018. 
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 BLOCO E

ELEVADA

5.00x5.00x2.37m

1

S

Capacidade Total: 39.760  Litros

Consumo: 21.1260 Litros

 16.500 Litros

A= 35,00 m2

A= 44,74 m2

A= 57,24 m2

A= 14,96m2

Capacidade Total: 39.760 Litros

Consumo: 21.1260 Litros
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 16.500 Litros

RTI.

Corte BB Corte AA

Vista Frontal

PERIGO

PROIBIDO FUMAR

CLASSE I

P-190 (570Kg)
3 RECIPIENTES

CLASSE II

P-190 (570Kg)
3 RECIPIENTES

Classe e Capacidade

PERIGO

PROIBIDO FUMAR

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2

01/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.ESCALA: 1/35001

ESCALA: 1/5002

ESCALA: 1/7503

19/06/2018 RPS. KR.
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ELEVADA

5.00x5.00x2.37m

Capacidade Total: 39.760 Litros

Consumo: 21.1260 Litros

 16.500 Litros

A= 35,00 m2

 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/12501

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2

02/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

19/06/2018 RPS. KR.



COBERTA DE TELHA DE AMIANTO

 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/125
PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO A)01

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2

PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO A)

03/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

19/06/2018 RPS. KR.



S

 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/7501
ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO B)02

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO B)

04/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

19/06/2018 RPS. KR.
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 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/7501
ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO C)02

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO C)

05/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

19/06/2018 RPS. KR.



LAJE

IMPERMEABILIZADA

LAJE

IMPERMEABILIZADA

COBERTA DE TELHA DE AMIANTO

PERGOLADOS

 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO C)01

ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - LOJA/GUARITA02

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2

PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO C)

PLANTA BAIXA - LOJA/GUARITA

PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO B)

06/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO B)03

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

19/06/2018 RPS. KR.
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GPLAN E GESOR

SALA

WC MASCULINO

WC FEMININO

SALA

OUVIDORIA

AUDIN

ESCADA

18 mil Btu's

S

LIMPEZA

 BLOCO D

 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/7501

ESCALA: 1/7502

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2

07/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

19/06/2018 RPS. KR.



 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO D)01

ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO D)02

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2

PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO D)

PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO D)

08/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

19/06/2018 RPS. KR.



 BLOCO E

A= 44,74 m2

A= 57,24 m2

A= 14,96m2

1

1
0

 BLOCO A

BLOCO AKN

ESCALA: 1/10001

ESCALA: 1/75
PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO E)02

ESCALA: 1/100
PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO E)03

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR (BLOCO E)

PLANTA B. - COBERTA (BLOCO E)/PLANTA B. - COBERTA (BL.AKN)

09/10
060783769-1

INCENDIO-SEDE-CAGECE-15-06-18-R01.dwg

INDICADAS R01 RPS.

ESCALA: 1/100
PLANTA BAIXA - COBERTA (BLOCO AKN)03

SEM ESCALA
PLANTA CHAVE02

19/06/2018 RPS. KR.
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Fixada na Parede

Detalhe Extintor Vista Frontal

Indicadora de Pavto.

Detalhe Placa 

EXT

BOMBA

DE

CUIDADO

RISCO DE

CHOQUE

ALARME

DE

e Extintores Detalhes de

telha

Det. do Cabo c/ Terminal na Platibanda

M

Detalhe de Esticamento de Cabo de Cobre na

Det.- 02 (Split-bolt)

Conector

Detalhe Malha de Aterramento

A A

Detalhe - 01

Detalhe - 03

Detalhe Descida do Sistema de SPDA

ASSUNTO: CONTRATO / OES:

PRANCHA:

ESPECIALIDADE:

CREA / RNP:

ARQUIVO:

ESCALA: DESENHO:DATA DO ORIGINAL:

ETAPA:PROJETO:

CREA APROVO

EXEC.

PROP.

REV. DATA DESENHO SUP.

R00

R01

R02

R03

RPN.:060783769-1 - ART No:  20180311717

CAGECE

Av. Lauro Vieira Chaves, No. 1020 FORTALEZA

EXECUTIVO

PROJETO

7.339,86m2

DETALHE GERAIS

10/10
060783769-1

INC-PR-10-DETALHES-19-06-18.dwg

INDICADAS R01 RPS.

19/06/2018 RPS. KR.


