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|- APRESENTAGAO

O presente relatério se refere ao Projeto de Implantacdo da 22 Etapa do Sistema de
Esgotamento Sanitario da Sede de Taua, através do processo n° 0770.000167/2016.27 de
setembro de 2016.

A concepgédo prevé o esgotamento de oito sub-bacias, com o aproveitamento de elementos
dos sistemas existentes e implantacdo de redes coletoras de esgoto convencionais. Para o
bombeamento do efluente coletado serdo implantadas sete estagbes elevatorias, todas
dotadas de tratamento preliminar (gradeamento, desarenador € medidor de vazao). O esgoto
bombeado de cada elevatéria percorrera linhas de recalque até chegar em uma estacao

elevatoria existente e, por fim, na ETE Brilhante (existente).
Este documento é parte integrante do seguinte conjunto de volumes:
Volume |: Memorial Descritivo e de Calculo.
Volume Il: Peg¢as Graficas;
Tomo |;
Tomo ll;
Tomo Il
Volume llI: Projeto Elétrico.
Volume IV: Orgcamento de Projeto;
Tomo |;
Tomo Il

Volume V: Especificagdes Técnicas.
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Relacdo de Plantas:
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DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:
01/12 01/01 Layout Geral
02/12 01/01 Planta de Pavimentagao
01/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 1 — Planta de Execugéo
02/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 2.2 — Planta de Execugéo —
Articulagao |
o Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 2.2 — Planta de Execucgéo —
Articulagao Il
04/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 3.2 — Planta de Execugéao
03/12 05/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 4 — Planta de Execugéao
06/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 5.1 — Planta de Execucgéao
07/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 5.2 — Planta de Execugéao
08/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 8 — Planta de Execugéao
09/11 Rede Coletora de Esgoto — Sub-bacia 9 — Planta de Execugéao
10111 Rede Coletora de Esgoto — Travessia Método Nao destrutivo —
TMND — Sub-bacia 2.2, Trecho 22-3
1111 Rede Coletora de Esgoto - Detalhes: Pogo de Visitas e Ligacdes
Domiciliares
01/05 Estacao Elevatoria de Esgoto — EE1 — Planta de Situacao, Locagao
e Urbanizagao
04/12
02/05 Estacao Elevatdria de Esgoto — EE1 - Vista Superior, Planta Baixa
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RELACAO DE MATERIAIS

ITEM DISCRIMINACAO QUANT. | DIAM.
un. mim
ENTRADA
01 | TUBO PVC OCRE PONTA/PONTA L=0.84m 1 150
02 | COMPORTA QUADRADA 3 A 200
03 | HASTE DE PROLONGAMENTO L=1.41m 1 11/8
04 | PEDESTAL DE SUSPENSAO 3 _
05 | HASTE DE PROLONGAMENTO L=1.91m 2 11/8'
SUCGAO
06 | BOMBA SUBMERSIVEL — Pot=7.5CV; Hman=21.72m; Q=6.5L/s 9 _
07 | TUBO FF FLANGEADO L=1.75m 2 100
08 | C90" FF FLANGEADA 3 100
09 | TUBO FF FLANGEADO L=1.04m 9 100
10 | VALVULA DE RETENGAO P/ ESGOTO PORTINHOLA DUPLA 2 100
11 | REGISTRO DE GAVETA C/ VOLANTE C/ CUNHA EMBORRACHADA 2 100
12| TUBO F'F FLANGEADO L=0.77m 1 100
13 | TE FF FLANGEADO 1 100x75
14 | TUBO FF FLANGEADO L=0.70m 1 100
15 | TE FF FLANGEADO 1 100
16 | TUBO FF FLANGE/BOLSA L=1.50m 1 100
DESCARGA DA LINHA
17 | REGISTRO DE GAVETA C/ VOLANTE C/ CUNHA EMBORRACHADA 3 75
18 | TOCO FF FLANGEADO L=0.25m 1 75
19 | TE FF FLANGEADO 1 75
20 | TUBO FF FLANGEADO L=0.23m 2 75
21 | C90" FF" FLANGEADA 4 75
22 | TUBO FF FLANGEADO L=0.40m 2 75
23 | TUBO FF FLANGEADO L=1.47m 2 75
24 | C45 FF FLANGEADA 2 75
EXTRAVASOR
25 | TUBO FF PONTA/FLANGE L=0.88m 1 150
26 | REGISTRO DE GAVETA C/ CABEGOTE E C/ CUNHA EMBORRACHADA 1 150
27 | TUBO FF FLANGE/PONTA L=1.00m 1 150
27A | VALVULA FLAP 1 150
LEITO DE SECAGEM
28 | TUBO COLETOR C/ FUROS L=0.75m ( VER DETALHE) 2 100
29 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=0.76m 2 100
30 | C90 FF C/ BOLSAS 1 100
31 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.95m 1 100
32 | TE FF ¢/ BOLSAS 1 100
33 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.37m 1 100
34 | C45° FF C/ BOLSAS 2 100
35 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.07m 1 100
36 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.31m 1 100
LAVAGEM DA CAIXA DE AREIA
TUBO SOLDAVEL PVC L=17.00m _ 40
90" PVC SOLDAVEL 10 40
REGISTRO DE FECHAMENTO RAPIDO 2 40

NOTAS:

1 — PARAFUSOS DE AGO INOX SEXTRAVADOS;
2 — PORCAS E ARRUELASDE AGO INOX;

3 — TODAS AS TAMPAS SAO EM FIBRA DE VIDRO ESTRUTURAL;
4 — GUARDA-CORPO EM AGO INOXIDAVEL — TUBO ¢ 75mm.
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RELACAO DE MATERIAIS

ITEM DISCRIMINACZO QUANT. | DIAM.
un. mm
ENTRADA
01 | TUBO PVC OCRE PONTA/PONTA L=0.84m 1 150
02 | COMPORTA QUADRADA 3 A 200
03 | HASTE DE PROLONGAMENTO L=1.41m 1 11/8
04 | PEDESTAL DE SUSPENSAO 3 -
05 | HASTE DE PROLONGAMENTO L=1.91m 2 11/8'
SUCGAO
06 | BOMBA SUBMERSIVEL — Pot=7.5CV; Hman=21.72m; Q=6.5L/s 9 _
07 | TUBO FF FLANGEADO L=1.75m 2 100
08 | C90" FF FLANGEADA 3 100
09 | TUBO FF FLANGEADO L=1.04m 2 100
10 | VALVULA DE RETENGAO P/ ESGOTO PORTINHOLA DUPLA 2 100
11| REGISTRO DE GAVETA C/ VOLANTE C/ CUNHA EMBORRACHADA 2 100
12| TUBO F'F FLANGEADO L=0.77m 1 100
13 | TE FF FLANGEADO 1 100x75
14 | TUBO FF FLANGEADO L=0.70m 1 100
15 | TE FF FLANGEADO 1 100
16 | TUBO FF FLANGE/BOLSA L=1.50m 1 100
DESCARGA DA LINHA
17 | REGISTRO DE GAVETA C/ VOLANTE C/ CUNHA EMBORRACHADA 3 75
18 | TOCO FF FLANGEADO L=0.25m 1 75
19 | TE FF FLANGEADO 1 75
20 | TUBO FF FLANGEADO L=0.23m 2 75
21 | C90" FF* FLANGEADA 4 75
22 | TUBO FF FLANGEADO L=0.40m 2 75
23 | TUBO FF FLANGEADO L=1.47m 2 75
24 | C45 FF FLANGEADA 2 75
EXTRAVASOR
25 | TUBO FF PONTA/FLANGE L=0.88m 1 150
26 | REGISTRO DE GAVETA C/ CABEGOTE E C/ CUNHA EMBORRACHADA 1 150
27 | TUBO FF FLANGE/PONTA L=1.00m 1 150
27A | VALVULA FLAP 1 150
LEITO DE SECAGEM
28 | TUBO COLETOR C/ FUROS L=0.75m ( VER DETALHE) 2 100
29 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=0.76m 2 100
30 | C90 FF C/ BOLSAS 1 100
31 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.95m 1 100
32 | TE FF ¢/ BOLSAS 1 100
33 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.37m 1 100
34 | C45° FF C/ BOLSAS 2 100
35 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.07m 1 100
36 | TUBO DEFF PONTA/PONTA L=1.31m 1 100
LAVAGEM DA CAIXA DE AREIA
TUBO SOLDAVEL PVC L=17.00m _ 40
90" PVC SOLDAVEL 10 40
REGISTRO DE FECHAMENTO RAPIDO 2 40

NOTAS:

1 — PARAFUSOS DE AGO INOX SEXTRAVADOS;
2 — PORCAS E ARRUELASDE AGO INOX;

3 — TODAS AS TAMPAS SAO EM FIBRA DE VIDRO ESTRUTURAL;
4 — GUARDA-CORPO EM AGO INOXIDAVEL — TUBO ¢ 75mm.
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00 EMISSAO INICIAL 12/05/2017 CAILINY MEDEIROS JOAO MAURICIO
‘ N° DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
CAIXA DE .‘%\\1\\ REVISAO
2N
RoR E;;‘\“\ COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO [ PRANCHAN®
< | 2 R R R I 11 DIRETORIA DE ENGENHARIA 08/12 01/05
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i T AR T - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO SEDE - TAUA / CE
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GERENCIA: ENG® CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS
COORDENAGAO: | ENG® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO / ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR
PROJETO: ENG® CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS ~RNP 060.092.917-5
DESENHO: JOAO MAURICIO E SILVA NETO ESCALA: | INDICADA
;@ PLANTA DE LOCACAO ARQUIVO: SES_SEDE DE TAUA_08.12_EE5.1_01.05_SIT, LOC E URB.DWG DATA: | MAI2017
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EMISSAO INICIAL
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DESCRIQAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANGCHA N°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 08/12 02/05
GERENCIA DE PROJETOS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO SEDE - TAUA / CE

PROJETO BASICO

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EE5.1
PLANTA DE READEQUACAO, LAYOUT GERAL

GERENCIA: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS

COORDENAGAO: | ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO / ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR

PROJETO: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS RNP 060.092.917-5

DESENHO: JOAO MAURICIO E SILVA NETO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SES_SEDE DE TAUA_08.12_EE5.1_02-03.05_ READEQ.DWG DATA: MAI/2017
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ESCALA : 1/50 (ALTERNADAMENTE)
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DETALHE 2
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:@ ESCALA 1/5
<
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395,80
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LEITO FILTRANTE 00 EMISSAO INICIAL 12/05/2017 CAILINY MEDEIROS JOAO MAURICIO
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u“"). N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
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m H 1| ”
‘-t . CAIXA DE AREIA GERENCIA DE PROJETOS
- Y I~—= - % (EXISTENTE) NIVEL MAXIMO DE AREIA
8 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO SEDE - TAUA / CE
415, 333 L5y 333 L5, DL 2 PROJETO BASICO
A A ¢ @ @
/7@ e T ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EE5.1
. Cagece PLANTA DE READEQUACAO, CORTES E DETALHES
CORTE B-B ‘
:® ESCALA : 1/25 \m,.//
/ \‘Q'/ .
— ~ GERENCIA: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS
e COORDENAGAO: | ENG® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO / ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR
CORTE C-C
2 PROJETO: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS RNP 060.092.917-5
ESCALA : 1/25
DESENHO: JOAO MAURICIO E SILVA NETO ESCALA: | INDICADA

ARQUIVO: SES_SEDE DE TAUA_08.12_EE5.1_02-03.05_READEQ.DWG DATA: | MAI2017
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RELACAO DE MATERIAIS
ITEM DESCRICAO QUANT. | DIAM.
un. mm
ENTRADA
01 | TUBO PVC OCRE PONTA/PONTA L=2.66m 1 150
02 | COMPORTA QUADRADA 2 A 200
03 | HASTE DE PROLONGAMENTO L=2.98m 2 11/8
04 | PEDESTAL DE SUSPENSAO 2 _
SUCCAO
05 | BOMBA SUBMERSIVEL — Pot=5.0CY; Hman=17.72m; Q=5.0L/s 2 _
06 | REDUGAO CONCENTRICA F'F' FLANGEADA 2 100x80
07 | TUBO FF FLANGEADO L=1.63m 2 100
08 | C90' FF FLANGEADA 7 100
09 | TUBO FF FLANGEADO L=1.00m 2 100
10 | VALVULA DE RETENGAO P/ ESGOTO PORTINHOLA SIMPLES 2 100
11| REGISTRO DE GAVETA C/ VOLANTE C/ CUNHA EMBORRACHADA 5 100
12 | TUBO FF FLANGEADO L=0.50m 4 100
13 | TE FF FLANGEADO 3 100x100
14 | TOCO FF FLANGEADO L=0.25m 1 100
15 | TUBO FF FLANGE/BOLSA L=1.50m 1 100
16 | TUBD FF FLANGEADO L=1.80m 2 100
17 | c45 FF FLANGEADA 2 100
EXTRAVASOR
18 | TUBO F'F PONTA/FLANGE L=0.90m 1 150
19 | REGISTRO DE GAVETA C/ CABEGOTE E C/ CUNHA EMBORRACHADA 1 150
20 | VALVULA FLAP 1 150
21 | TUBO F'F" FLANGE/PONTA L=1.00m 1 150

NOTAS:

1 — PARAFUSOS DE AGO INOX SEXTRAVADOS;
2 — PORCAS E ARRUELASDE AGO INOX;

3 — TODAS AS TAMPAS SAO EM FIBRA DE VIDRO ESTRUTURAL;
4 — GUARDA-CORPO EM AGO INOXIDAVEL — TUBO ¢ 75mm.

00 EMISSAO INICIAL 12/05/2017 CAILINY MEDEIROS JOAO MAURICIO
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANGCHA N°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 08/12 04/05
GERENCIA DE PROJETOS

Cagece

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO SEDE - TAUA / CE

PROJETO BASICO

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EE5.1
VISTA SUPERIOR, CORTES A-A, B-B E DETALHES

GERENCIA: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS

COORDENAGAO: | ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO / ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR

PROJETO: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS RNP 060.092.917-5

DESENHO: JOAO MAURICIO E SILVA NETO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SES_SEDE DE TAUA_08.12_EE5.1_04-05.05_ARQ.DWG DATA: MAI/2017




RELACAO DE MATERIAIS
ITEM DESCRICAO QUANT. | DIAM.
un. mm
ENTRADA
01 | TUBO PVC OCRE PONTA/PONTA L=2.66m 1 150
02 | COMPORTA QUADRADA 2 A 200
03 | HASTE DE PROLONGAMENTO L=2.98m 2 11/8
04 | PEDESTAL DE SUSPENSAQ 2 _
SUCCAO
05 | BOMBA SUBMERSIVEL - Pot=5.0CV; Hman=17.72m; Q=5.0L/s 2 _
06 | REDUGKO CONCENTRICA F'F FLANGEADA 2 100x80
07 | TUBO FF FLANGEADO L=1.63m 2 100
08 | COO' FF FLANGEADA 7 100
09 | TUBO FF FLANGEADO L=1.00m 2 100
10 | VALVULA DE RETENGAO P/ ESGOTO PORTINHOLA SIMPLES 2 100
11 | REGISTRO DE GAVETA C/ VOLANTE C/ CUNHA EMBORRACHADA 5 100
12 | TUBO FF FLANGEADO L=0.50m 4 100
13 | TE FF FLANGEADO 3 100x100
14 | TOCO FF FLANGEADO L=0.25m 1 100
15 | TUBO FF FLANGE/BOLSA L=1.50m 1 100
16 | TUBO FF FLANGEADO L=1.80m 2 100
17 | C45° FF FLANGEADA 2 100
EXTRAVASOR
18 | TUBO FF PONTA/FLANGE L=0.90m 1 150
19 | REGISTRO DE GAVETA C/ CABEGOTE E C/ CUNHA EMBORRACHADA 1 150
20 | VALVULA FLAP 1 150
21 | TUBO FF FLANGE/PONTA L=1.00m 1 150

00 EMISSAO INICIAL 12/05/2017 CAILINY MEDEIROS JOAO MAURICIO
N° DESCRICAO PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 08/12 05/05
GERENCIA DE PROJETOS

Cagece

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO SEDE - TAUA / CE
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ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EE5.1
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VISTA FRONTAL CORTE A-A
ESCALA : 1/25 ESCALA : 1/25
RELACAO DE MATERIAIS
-
QUANT. | DIAM.
| | ITEM DESCRIGAO un. mm
e e ~— " —— 01 | TE FF COM BOLSAS 1 100x100
R A A LOCAL DA ESCADA H (m) | H1 (m) |AGO INOX
[ M - & - “- 4 & 4l POQO DE BOMBAS 4,25 1,22 316/316L = 02 TUBO FF FLANGE/PONTA [=2.12m 1 100
[ [ -
CHUMBADOR PASSANTE DE 3/8" x 3.1/2" ACESSO AO BARRILETE 2,05 0,52 304/316 [\ 03 | C90" F'F FLANGEADA 1 100
41 DE ROSCA EXTERNA EM AGO INOX 316 CX. DE MANGBRA 2,53 1,00 | 304/316 \
: BARRA CHATA EM ACO INOX 316 | 04 | REGISTRO DE GAVETA F'F" FLANGE E VOLANTE 1 100
2" x 1/4 ‘ e 05 | REDUGAO F'F CONCENTRICA FLANGEADA 1 100x80
1”18‘1) /EM AGO INOX 316 | 06| RESERVATGRIO HIDROPNEUMATICO : —
’ | CAPACIDADE 500L A PRESSAQ MAXIMA 1,8MPa.
| PLANTA BAIXA
ESCALA : 1/25
=

PLANTA BAIXA

ESCALA:

DETALHE DA ESCADA

ESCALA

1:25

:@ TANQUE HIDROPNEUMATICO

ESCALA

1:25

GERENCIA: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS

COORDENAGAO: | ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO / ENG® CELSO LIRA XIMENES JUNIOR

PROJETO: ENG? CAILINY DARLEY DE MENEZES MEDEIROS RNP 060.092.917-5

DESENHO: JOAO MAURICIO E SILVA NETO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SES_SEDE DE TAUA_08.12_EE5.1_04-05.05_ARQ.DWG DATA: MAI/2017




/ . CAMADA DE PEDRISCO (5cm)
& L AREA = 107.44m’

N\
\
\
| PV=22
)
N
\
\
\
N\
N\
\
\

AREA DE
MANOBRA R

A~ PISO ACABADO
P +401.08

PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA
AREA = 254.66m’

ESTACAO
ELEVATORIA

« PISO ACABADO
NP +401.08

CASA DO
GERADOR
MODELO 1

CONFORME VISITA REALIZADA EM 11/2015, FORA VERIFICADO QUE OS SEGUINTES SERVIGOS ESTAVAM PARCIALMENTE
EXCUTADOS:
¢ CASA DO GERADOR;
o ESTAGAO ELEVATORIA; e
e MURO (PADRAO ANTIGO — MURETA DE 0.70m + CERCA DE ARAME FARPADO).

ASSIM, FORA CONSIDERADO COMO SERVIGOS DE URBANIZAGAO REMANESCENTES:
¢ LIMPEZA DO TERRENO.
RECOMPOSIGAO DE 94.32m DE CERCA DE ARAME FARPADO.
PORTOES.
PINTURA DO MURO E DE MEIO-FIO.
TODO O SERVIGO DE URBANIZAGAO (PAVIMENTAGAO, MEIO—FIO, CAMADA DE PEDRISCO, ETC.).

N.M.

EE-5.2
PLANTA DE LOCACAO
e URBANIZACAO

AV. DO CONTORNO \

PV-73
———— - — = — -¢

LEGENDA

3 N.M.
EE-5.2
PLANTA DE SITUAGAO
2 / ESCALA : 1/2.000

REDE EXISTENTE (ANTERIOR AO PRESENTE CONTRATO)

REDE EXECUTADA

REDE A EXECUTAR

LINHA DE RECALQUE EXISTENTE (ANTERIOR AO PRESENTE CONTRATO)
LINHA DE RECALQUE EXECUTADA

LINHA DE RECALQUE A EXECUTAR

EXTRAVASOR

ESTAGAQ ELEVATORIA EXISTENTE

ESTAGAO ELEVATORIA PROJETADA

EE-5.2
VISTA DO TERRENO

:@ ESCALA: - S. ESC.

01 ATUALIZAGAO DAS INFORMAGOES 01/2019 FABIANO LIRA FCARLOSF
00 EMISSAO INICIAL 02/01/2018 FABIANO LIRA WASHINGTON
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°

Cagece

DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERENCIA DE PROJETOS

09/12 01/05

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO SEDE - TAUA / CE

PROJETO BASICO

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EE-5.2
PLANTA DE SITUACAO, LOCACAO e URBANIZACAO

{D

ESCALA : 1/100

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

COORDENACAO: ENG°® GERARDO FROTA NETO

PROJETO: ENG° FABIANO DO NASCIMENTO LIRA RNP 060.838.611-1
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