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| - APRESENTACAO

O presente trabalho contempla o Anteprojeto de Ampliagdo do Sistema de Abastecimento de
Agua da Vila de Jericoacoara, localizada no Municipio de Jijoca de Jericoacoara no Estado
do Ceara, em atendimento a Diretoria da Presidéncia — DPR — visando atender as demandas
devido ao crescimento da populagéo local e flutuante, além de proporcionar melhorias na
qualidade da agua distribuida.

O anteprojeto, aqui, apresentado abrange a execug¢ao do conjunto de obras, de equipamentos
e de servigcos destinados ao abastecimento de agua potavel, com a implantacao de um novo
processo de tratamento, utilizando a tecnologia de osmose reversa.

Este documento é parte integrante do seguinte conjunto:
Volume | — Relatério Técnico;
Volume Il — Especificagcdes Técnicas: Equipamentos Materiais e Servigos;
Volume Ill — Pecas Graficas — Hidraulicos, Mecanicos, Arquitetonicos e Civil;
Tomo |
Tomo Il
Volume IV — Elétrico;
Volume V — Automacao;

Volume VI — Geotecnia.






PECAS GRAFICAS

Relacao de Plantas:

/A

= Cagece

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01 01/01 Layout Geral

02 01/01 Planta de Situagao e Locacao dos Pocos

03 01/02 Adutora de Agua Bruta PT 1 e 2 — Perfil e Caminhamento

04 02/02  |Adutora de Agua Bruta PT 1 e 2 — Perfil e Caminhamento

05 01/02 Adutora de Agua Bruta PT 4 — Perfil e Caminhamento

06 02/02 Adutora de Agua Bruta PT 4 — Perfil e Caminhamento

07 01/01 Adutora de Agua Bruta PT 5 — Perfil e Caminhamento

08 01/01 Adutora de Agua Bruta PT 6 — Perfil e Caminhamento

09 01/01 Adutora de Agua Bruta PT 7 — Perfil e Caminhamento

10 01/01 Adutora de Agua Bruta PT 8 — Perfil e Caminhamento

11 01/01 Adutora de Agua Bruta PT 9 — Perfil e Caminhamento

12 01/01 Adutora de Agua Bruta PT 10 — Perfil e Caminhamento

13 01/01 Planta de Situagao e Locacao das Unidades

14 01/01 Planta de Urbanizacéo

15 01/01 Planta de Urbanizacao — Detalhe

16 01/02 Nucleo - Planta Baixa e Cortes

17 02/02 Fachada — Planta Baixa, Cortes, Vista e Detalhes

18 01/01 Muro e Portao

19 01/02 |Adutora de Agua Tratada - AAT ©300mm - Perfil e
Caminhamento

20 0202 |Adutora de Agua Tratada - AAT ©300mm - Perfil e
Caminhamento

21 01/01 EEAT/ RAP/ REL - Planta de Situacao e Locacao
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22 01/05 Rede de Distribuicao — Planta de Calculo
23 02/05 Rede de Distribuicao — Planta de Calculo
24 03/05 Rede de Distribuicao — Planta de Calculo
25 04/05 Rede de Distribuicao — Planta de Calculo
26 05/05 Rede de Distribuicao — Planta de Calculo
o7 01/01 Padrio de Ligacdo D’Agua de 3/4” com Cavalete e Caixa no

Muro em PP
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ESPECIFICAGOES — PAISAGISMO:
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Iy ’ 1—LADO ESQUERDO: PLANTAS NATIVAS (CACTOS E PEDRAS) E PEDRA PORTUGUESA NA COR
1,00 m : AMARELA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM PREPARACAO DO TERRENO,
H HEEE EREEEEREE REJUNTAMENTO E LAVAGEM. APLICACAO DE SALADOR ACRILICO. PREVER ILUMINACAO TIPO SPOTS.

2—LADO DIREITO: PLANTAS NATIVAS (ARVORE ARYZOPHORA) E GRAMA. PREVER ILUMINACAO TIPO
SPOTS.

3—=VELA DO BARCO: PINTURA EM LATEX EM DUAS DEMAOS BRANCA. APLICACAO DE LIQUIBRILHO
EM DUAS DEMAOS.

4—-SIMBOLO E NOME DA CAGECE EM ACRILICO COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA.

TP Y
NS NN ES |

5—BARCO: ESTRUTURA EM CONCRETO, REVESTIDA COM PEDRA PORTUGUESA NA COR VERMELHA
' ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM PREPARACAO DO TERRENO,
REJUNTAMENTO E LAVAGEM. APLICACAO DE SALADOR ACRILICO.

6—BANCO: MOSAICO EM CERAMICA NAS TONALIDADES AZUL E VERDE. PREVER ILUMINACAO DE
BALIZAMENTO NA BASE DO BANCO A CADA 1.5m

7—ESPELHO D’AGUA: ESTRUTURA DE CONCRETO REVESTIDA INTERNAMENTE COM MOSAICO EM
CERAMICA NA COR AZUL CEU. PREVER PONTOS DE LUZ NA PAREDE A CADA 1.5m

8—PASSEIO: PEDRA PORTUGUESA NA COR CREME ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM PREPARACAO DO TERRENO, REJUNTAMENTO E LAVAGEM. APLICACAO DE SALADOR
ACRILICO.

CORES REFERENCIA PARA BANCO E ESPELHO
D’AGUA DA PRACA EM JERICOCOARA

BANCO:
AZUL PETROLEO / VERDE AGUA / AZUL MAR

MEIO FIO

1,00 m L 1,00 m

VERDE JADE / BRANCO ONDA / VERDE MUSGO

\\//
A=30.00m?

N° DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO

REVISAO

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°

_ DIRETORIA DE ENGENHARIA 15 01/01
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

n

% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE JERICOACOARA-CE
7D ANTEPROJETO
L
Y PLANTA DE URBANIZA(}AO
= DETALHE URBANIZACAO Cagece DETALHE
— SEM ESCALA

GERENCIA: Eng°® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

1,00 m 1,00 m ‘ 1,00 m 1,00 m . 1,00 m — 1,00 m

SUPERVISAO: Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: KAIO BEVILAQUA ESCALA: 1:100

ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 15 URBANIZAGAO DETALHE.DWG DATA: JUL/2020




TELHA GALVALUME EM AGO TRAPEZOIDAL REVESTIDA
COM LIGA DE ALUMINIO (55%), ZINCO (45,5%) E

SILICIO (1,5%) COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

INCLINAGAO 10%
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VER DET. DA FUNDACAQO

CHAPIM CHAPIM
]
—
: ﬁg
- LAJE VALTERRANA
4 & =
o | o |
Q @
g T g TUBO DE DESCIDA
R Q DA CALHA PVC 100mm
ﬁ:
o
ol © 2
=} ™
™
o
<
L [qV}
- —
BLOCO DE CONCRETO - ABRAGADEIRAS
INTERTRAVADO VERMELHO a
VER PLANTA DE URBANIZAGAO
A p) = T
i | L
FUNDAGAO VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL
& VER DET. DA FUNDAGAO CORTE - AA
:O ESCALA : 1/50
TELHA GALVALUME EM ACO TRAPEZOIDAL REVESTIDA
<+ & CHAPIM COM LIGA DE ALUMINIO (55%), ZINCO (45,5%) E
& o 3
SILICIO (1,5%) COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
INCLINAQAO 10% CHAPIM
o —
DU LAJE VALTERRANA
o | | | o
) D
~ @ @ S
n
~ o
D
o -
n
CALGADA EXTERNA S>':
VER PLANTA DE URBANIZA(}AO o o
- @
BLOCO DE CONCRETO
Oo\. INTERTRAVADO VERMELHO
VER PLANTA DE URBANIZAGAO
PATAMAR
1= o I 17
_LI 2 — H H H u;_§_ II

CORTE - BB
:@ ESCALA : 1/50

BLOCO DE CONCRETO

INTERTRAVADO VERMELHO
VER PLANTA DE URBANIZAGAO

[

CHAPIM
o0— 4
CHAPIM
PINTURA EXTERNA EM N 91_-3>
TEXTURA ACRILICA BRANCO NEVE A A
— @ N
Il I 2
o
<
[qV)
CALGADA EXTERNA
BLOCO DE CONCRETO VER PLANTA DE URBANIZAGAO
INTERTRAVADO VERMELHO
VER PLANTA DE URBANIZAGAO
e
FACHADA 02
3 ESCAIA : 1/50
N 2.40 N
Y Y
s C ;_:g
LETRAS E LOGO EM ACO INOX ESCOVADO COM PROFUNDIDADE 2cm. I gece 3
LOGO DO GOVERNO E DA CAGECE COM ADESIVO NA FACE E VERNIZ UV. NUCLEO OPERACIONAL 2
o pE JERICOACOARA
FONTES: a o
CAGECE: HUMANIST 777 BT BB, CovERNG bo
NUCLEO OPERACIONAL DE ANTONINA DO NORTE: MINION SEMIBOLD SC. e o A DETALHE PLACA
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA: MINION SEMIBOLD SC. ST o oo do G :@
SECRETARIA DAS CIDADES: MINION SEMIBOLD SC @ Adade ! ESCALA : 1/50
i |
|
! ! CHAPIM
| | '
| |
| |
| |
| |
| |
| |
' :
|
PINTURA EXTERNA EM ! :
TEXTURA ACRILICA BRANCO NEVE 20 | 515 ! 20
$—% : i $—9
|
: t b= &
| Mg
[
|
|
i N MOLDURA EM TEXTURA ACRILICA
= ' v BRANCO NEVE
&l I(E (PERACIONAT
I DE JERTICOACOAR -
ip
( i | N
KISTA ) A :
V Y N YAy T @S] U
[ U
o : CERAMICA P/ PAREDE
R 10x10cm Azul Escuro (Royal)
A -4
Y 0
r 2
N 2.00 N 1.80 .30,
Y Y Y N

FACHADA 01
:@ ESCALA : 1/50

CHAPIM

1.50 15 1.50

&

8.95

|

— —

/
/
/
/
s/

2GAV

®.
SCVA

@@HU

S

7
//
——n
!
/
/
/
s
7
_-
7
s
/
- /
N 7/
N/
\
)

CERA|

MICA ATE O TETO =

PARE

IDE DA COPA

DEPOSITO
A=20,94m2

&

. 9.40 .
Y A
L 60 8.20 N A
N4 4 N4 N4
s
3
- O
- ety
I I
T T
I I
I I
T T
I I
| |
| |
I I
| |
| |
| |
! !
i i
< | =<
T T
[T M=
< |! I <
S| 1| o
1 1
I I
| |
| |
I / \ I
| / \ |
! !
| / \ |
I I
T T
I / \ I
& : N N l
o I - — !
2 l ( | I B l
6 ' \ - - / [
I I
| |
| |
| N\ / |
| \ / |
! !
i \ / i
I I
I I
< [T I <
Tl 1|
IH L2
| |
S|y e
Il Il
+ | | +
| |
| |
! !
i i
I I
1 1
I I
I I
1 1
I I
| |
| |
I I
| |
-
s% O 1
el |
S
6 DIAGRAMA DE COBERTA
ESCALA :
B BANCADA: Comprimento=3.15m; profundidade=0.70m
N MATERIAL: Granito polido com 2cm de espessura
01 Cuba em ago inox AlSI-304, medindo 500x400x400,
. 8.20
Y
2.20 20, 3.00 15 2.45
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O | S B
AN PROJECAO COBERTA
\
.30 .30 “a
- 1
1 : |

ATERRO COMPACTADO

CINTA COM IMPERMEABILIZAGAO 10

10

ALVENARIA DE EMBASAMENTO 20
DE TOLO COMUM COM IMPERBIALIZAGAO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO
DE PEDRA ARGAMASSADA
.40
— 0

20

40

DETALHE DA FUNDACAO
:G ESCALA :

QUADRO DE ACABAMENTOS

01 PINTURA EM TINTA LATEX BRANCO NEVE APLICAGAO DE DUAS DEMAODS.
[e]
§ 02 PISO TIPO INDUSTRIAL
[0)
e 03 LAJE PRE-MOLDADA (VALTERRANA) COM PINTURA LATEX
PINTURA LATEX COM DUAS DEMAO NA COR BRANCA
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADA 30x30cm PEl 3, NA COR BRANCA
01 E REJUNTE COM ESPESSURA 3mm
fe!
be) 02 REVESTIMENTO CERAMICO ANTI-DERRAPANTE 30x30cm PEl 4, NA COR BRANCA
[$]
i LAJE PRE—MOLDADA (VALTERRANA) COM PINTURA LATEX
03 PINTURA LATEX COM DUAS DEMAO NA COR BRANCA
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADA 30x30cm PEl 3, NA COR BRANCA
01 E REJUNTE COM ESPESSURA 3mm
2]
<
@ 02 REVESTIMENTO CERAMICO ANTI-DERRAPANTE 30x30cm PEl 4, NA COR BRANCA
c
@ LAJE PRE—MOLDADA (VALTERRANA) COM PINTURA LATEX
03 PINTURA LATEX COM DUAS DEMAO NA COR BRANCA
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADA 30x30cm PEl 3, NA COR BRANCA
01 E REJUNTE COM ESPESSURA 3mm
<
o) 02 REVESTIMENTO CERAMICO 30x30cm PEl 4, NA COR BRANCA
O
LAJE PRE—MOLDADA (VALTERRANA) COM PINTURA LATEX
03 PINTURA LATEX COM DUAS DEMAO NA COR BRANCA
o)
i
i TEXTURA ACRILICA BRANCO NEVE
X
L
REVESTIMENTO DO _TETO REVESTIMENTO DO _PISO
REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNA
QUADRO DE ESQUADRIAS
PORTAS
DIMENSAO MATERIAL
P1] 080 x 2.40 PORTA INTERNA DE ABRIR EM MADEIRA MACIGA E MAGANETA TIPO ALAVANCA.
NO LADO DO BANHEIRO, INSTALAR PUXADOR HORIZONTAL COM 40cm. NA
PARTE INFERIOR, APLICAR REVESTIMENTO METALICO RESISTENTE A IMPACTOS
NOS DOIS LADOS DA PORTA
DIMENSOES: 0,80x2,40 (m)
P2| 1.20 x 2.40 PORTA INTERNA DE ABRIR COMPLETA, EM MADEIRA MACICA
COM DUAS FOLHAS, EMASSAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA
P3| 1.00 x 2.40 PORTA EXTERNA DE ABRIR COMPLETA EM ALUMINIO ANODIZADO
COM BANDEROLA
P4| 1.60 x 2.40 PORTA EXTERNA DE ABRIR COMPLETA DUAS FOLHAS, EM VIDRO
TEMPERADO
P5| 1.00 x 2.40 PORTA EM CHAPA METALICA 3/16" DE ABRIR
JANELAS
J1| 1.40x0.60x1.80 JANELA BASCULANTE COMPLETA EM ALUMINIO, COM
VIDRO FOSCO 4mm.
J2| 1.60x1.50x0.90 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE CORRER, COM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, COM VIDRO TEMPERADO 6 mm
J3| 1.10x0.60x0.90 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE CORRER, COM
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, COM VIDRO TEMPERADO 6 mm
COBOGO

C1] 1.50%0.60x1.80

COMBOGO VAZADO ANTI—CHUVA

LEGENDA BANHEIROS

LOUCAS E METAIS

BA1

BARRA HORIZONTAL DE 80cm, COM ALTURA MAXIMA DE 89cm.

BA2)

BARRA DE APOIO ARTICULADA DE 80cm, h=75cm COM @ ENTRE 3 E 4,5cm.

L

LAVATORIO SUSPENSO EM LOUGA, h=0,80m.

T

TORNEIRA LAVATORIO TIPO ALAVANCA.
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N° DESCRI(;AO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
~ DIRETORIA DE ENGENHARIA 16 01/02
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Cagece

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

NUCLEO
PLANTA BAIXA E CORTES

GERENCIA: Eng°® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: KAIO BEVILAQUA ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 16 E 17 ESC PADRAO UN ARQUITETURA.DWG DATA: JUL/2020
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45

ARAME EM AGO CARBONO 2,2x2,7
(METROS POR ROLO: PODE VARIAR DE ACORDO COM CADA PROJETO).

HASTES RETA DE SUSTENTAGOES PARA CONCERTINA

(DISTANCIA A CADA 3m, TAMANHO: 45cm + 12cm PARA FIXAGAQ).

)

12

CONCERTINAS: 45c¢m DE DIAMENTRO EM FORMATO ESPIRAL, EM GALVALUME
(OBEDECENDO A RECOMENDAGAO DO ESPAGAMENTO A CADA 20cm).

X

GRADIL EM MADEIRA MACICA MUIRACATIARA
SESSAO CIRCULAR 4cm DE DIAMETRO

MURO (VER PROJETO ESTRUTURAL)

MADEIRA TRATADA COM PINTURA TIPO STAIN COR NATURAL
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SESSAO CIRCULAR 4cm DE DIAMETRO DUAS DEMAO NA COR BRANCA SESSAO CIRCULAR 4cm DE DIAMETRO
MADEIRA TRATADA COM PINTURA TIPO STAIN COR NATURAL PAIREL SALIENIZADD MADEIRA TRATADA COM PINTURA TIPO STAIN COR NATURAL
MURO (VER PROJETO ESTRUTURAL) MURO (VER PROJETO ESTRUTURAL)
PINTURA LATEX COM L0, 4,32 L 30, 60 L300, 1.40 L300, PINTURA LATEX COM
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PILARETE_PARA GRADIL / 4—="—¢- | ! ! ! ! 4+—" -\ _PILARETE_PARA GRADIL CONTENGAO (6ABIAO)
FCK 30Mpa L___ 1 & FUNDAGAO PILAR DE L/ _______ _ L____ ] FCK 30Mpa
SUSTENTAGAO DO PORTAO
N VER CALCULO ESTRUTURAL
MURETA EM BLOCO DE FUNDAGAO PILAR DE MURETA EM BLOCO DE
CONCRETO PREMOLDADO SUSTENTAGAO DO PORTAO CONCRETO PREMOLDADO
VER CALCULO ESTRUTURAL
GRADIL EM MADEIRA MACICA MUIRACATIARA 5
SESSAO CIRCULAR 4cm DE DIAMETRO &
MADEIRA TRATADA COM PINTURA TIPO STAIN COR NATURAL 0 4 432 PPN 60 PR 140 SUNIPY
30
N 2.00 g————1 4 + —————————————— ———q 200 R
hid N hif! i =
T I I - o A S N L 1> T Ne DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
3 IL ERETE als| L sl Il 4 u 3
fiéOOOODOOOOOOOOOOOO:</lI ! : :\<’:OOOOOOOOOOOOCOOOOOEi REV'SAO
[ - s g ______1____ _ L __ 1
b 1.40 N - -
MURO EM AL\TENARIA ¢'15¢ 185 ¢‘15¢ COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
_ DIRETORIA DE ENGENHARIA 18 01/01
PILAR_EM CONCRETO GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

QUADRO DE ACABAMENTOS

MURO:
REBOCADO E COM PINTURA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE APLICAGAO DE DUAS DEMAOS

MURETA EM BLOCO DE CONCRETO:
REBOCADO E COM PINTURA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE APLICAGAO DE DUAS DEMAOS

PAINEL GALVANIZADO

2.50x2.43m

DETALHE DO PORTAO
E MURO COM GRADIL

ESCALA

ESPECIFICAGOES:
PAINEL GALVANIZADO — PORTAO

— GRADIL ELETROSOLDADO REVESTIDO COM PVC
ARAME DE AGO GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC ALTA ADERENCIA

COR VERDE

MALHA (LxH) 5x20cm

DIAMETRO DO FIO 4,5mm (SEM REVESTIMENTO) E 5,1mm (COM REVESTIMENTO)
ESPESSURA DO REVESTIMENTO 300 (MICRA)

ALTURA 2.03m

COMPRIMENTO DO PAINEL 2.50m

0OS POSTES FABRICADOS EM AGO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC

DE ALTA ADERENCIA VERDE. E ACOMPANHADA DE TEMPA SUPERIOR

Cagece

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

MURO E PORTAO

GERENCIA: Eng®° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: KAIO BEVILAQUA ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 18 MURO-GRADIL.DWG DATA: JUL/2020
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CAMINHAMENTO
:@ ESCALA: ~—1,/1000
33.00
52.00 LEGENDA
31.00 "
| ESTACA
30.00
— TERRENO
29.00
28.00
27.00
26.00
25.00
24.00
23.00
OBSERVAGAO:
22.00 POR SER UMA AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL NAO € PERMITIDO QUALQUER TIPO DE
PAVIMENTAGAO NA VILA DE JERICOACOARA — ADUTORA SEM PAVIMENTACAO.
21.00
20.00
19.00
18.00
Ne DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
17.00
REVISAO
ESTACAS 3 = o 2 5 9 g n 2 2 2 = 5 o 5 o 5 o o 2 g 5 & & N & & y g COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | DESENHO | PRANCHAN®
~ DIRETORIA DE ENGENHARIA 19 01/02
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
COTA DO TERRENO 3 3 s 3 S 3 3 2 3 2 3 R 5 3 5 3 2 S 2 2 o 3 5 3 3 3 S 5 S :
2 2 < < < < 2 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ S S < N &Q &Q Q & P Q 3 3 IV - - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE JERICOACOARA-CE
ANTEPROJETO
COTA DO PROJETO
ADUTORA DE AGUA TRATADA - AAT @300mm
PROFUNDIDADE  (m) Cagece PERFIL E CAMINHAMENTO
COMPRIMENTO (m) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2000 2000 20.00 20.00 20.00 2000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
DISTANCIA ACUMULADA 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460465 480 500 520 540 560 GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
DECLIVIDADE (m/m,) SUPERVISAO: | Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ
DIAMETRO (mm) PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025
PERFIL LONGITUDINAL DESENHO: KAIO BEVILAQUA ESCALA: | INDICADA
:® ESCALAS H-1:1000 ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 19 E 20 AAT.DWG DATA: | JUL/2020
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OBSERVAGAO:
35.00 POR SER UMA AREA DE PRESERVAGAO AMBIENTAL NAO E PERMITIDO QUALQUER TIPO DE
PAVIMENTAGAO NA VILA DE JERICOACOARA — ADUTORA SEM PAVIMENTAGAO.
34.00
33.00
352.00
31.00
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
30.00
REVISAO
(2]
- «~ - - 5 - -
ESTACAS g & % R ® % 5 % % % 3 3 N 5 N N 5 s 5 5 3 3 3 5 g 3 ~ COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | DESENHO | PRANCHAN®
+ _ DIRETORIA DE ENGENHARIA 20 02/02
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
comspoTeRRENO % 8§ & 3 § & & & ® % 3% § § & & % 'z & § & § g & &8 & 3§ = ,
5 5 5 5 5 & o o 3 = ~ 3 S 3 - 3 S 3 3 &3 3 3 3 8 &3 5 8 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE JERICOACOARA-CE
ANTEPROJETO
COTA DO PROJETO
ADUTORA DE AGUA TRATADA - AAT @300mm
PROFUNDIDADE  (m) Cagece PERFIL E CAMINHAMENTO
COMPRIMENTO (m) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 17.39
D]ST[INC]A ACUMULADA 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1077.39 GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
DECLIVIDADE (m/m,) SUPERVISAO: | Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ
DIAMETRO (mm) PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025
PERFIL LONGITUDINAL DESENHO: KAIO BEVILAQUA ESCALA: | INDICADA
:@ ESCALAS H-1:1000 ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 19 E 20 AAT.DWG DATA: | JUL/2020
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Cagece

N° DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN®
DIRETORIA DE ENGENHARIA 21 01/01
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

EEAT RAP REL

PLANTA DE SITUACAO E LOCACAO

GERENCIA: Eng®° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: KAIO BEVILAQUA ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 21 EEAT- RAP-REL - SITUAGAO E LOCAGAO.DWG DATA: JUL/2020
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N° DESCRK;AO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | DESENHO | PRANGHA N®
- DIRETORIA DE ENGENHARIA - 01/05
F—— GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
RE?ONDA -
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JERICOACOARA-CE
| ANTEPROJETO
Ca REDE DE D|STR|BU|QAO
gece PLANTA DE CALCULO
GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
SUPERVISAO: Eng®° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ
N(Y)=9690800 PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025
DESENHO: FCARLOSF ESCALA: 1:1000
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 22 A 26 REDE PROJETADA - CALCULO.DWG DATA: JUL/2020
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N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 23 02/05
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

Ca e REDE DE DISTRIBUIQAO

gec PLANTA DE CALCULO
GERENCIA: Eng° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
SUPERVISAO: Eng®° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ
PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025
DESENHO: FCARLOSF ESCALA: 1:1000
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 22 A 26 REDE PROJETADA - CALCULO.DWG DATA: JUL/2020
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Cagece

DESCRI(;AO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 24 03/05
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

REDE DE DISTRIBUICAO
PLANTA DE CALCULO

GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: Eng®° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng? ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: FCARLOSF ESCALA: 1:1000
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 22 A 26 REDE PROJETADA - CALCULO.DWG DATA: JUL/2020
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— — — — REDE EXISTENTE

REDE PROJETADA

ARTICULACAO
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 25 04/05
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Cagece

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

REDE DE DISTRIBUICAO
PLANTA DE CALCULO

GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: Eng®° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng? ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: FCARLOSF ESCALA: 1:1000
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 22 A 26 REDE PROJETADA - CALCULO.DWG DATA: JUL/2020
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LEGENDA

REDE EXISTENTE

REDE PROJETADA

ARTICULACAO
N° DESCRICAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 26 05/05
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Cagece

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

REDE DE DISTRIBUICAO
PLANTA DE CALCULO

GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: Eng®° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng? ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: FCARLOSF ESCALA: 1:1000
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 22 A 26 REDE PROJETADA - CALCULO.DWG DATA: JUL/2020
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N’ DESCRIGAO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN®
DIRETORIA DE ENGENHARIA o7 01/01
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Cagece

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE JERICOACOARA-CE

ANTEPROJETO

PADRAO DE LIGAGAO D'AGUA DE 3/4"
COM CAVALETE E CAIXA NO MURO EM PP

SAID,
I
=V =
Q Cagece y RDA
RELACAO DE MATERIAIS E QUANTIDADES
ITEM DESCRICAO MATERIAL| QT DIMENSAO
01 Té de servigo com trava integrado com broca e adaptador PP 01 DN (50 a 100) mm
02 Tubo PEAD - Polietileno de alta densidade PEAD 01 DN 20 mm x 10 m
03 Cotovelo longo 90° com inserto em latdo e junta de vedacgéo PP 01 DN3/4” x 20 mm x 141 mm
04 Registro de esfera sem volante com porca e tubete acoplado Bronze 01 DN 3/4”
05 Hidrémetro vaz&o maxima de 3 ou 5 m3/h Latao 01 DN 3/4”
06 Guarnigdo para tubete niquelado Borracha 01 DN 3/4”
07 Porca niquelado para tubete Latéo 01 DN 3/4"
08 Tubete niquelado para hidrdmetro de 3 ou 5 m3/h Latéo 01 DN 3/4”
09 Adaptador longo com inserto em latéo e junta de vedagdo PP 01 DN3/4” x 20 mm
10 Registro de gaveta com volante Latao 01 DN 3/4”
A Padr&o Protetor de hidrémetro PPHO01D PP 01 (445 x 365 x 125) mm
Al Tampa do padréo protetor de hidrometro PPH001D PC-T 01 (393 x313x15) mm
A2 Corpo do padrao protetor de hidrémetro PPH001D PP 01 (445 x 365 x 125) mm
Notas:
1- O PLA0O2 (Padrao de Ligagéo Predial de Agua) & composto por: Tubo PEAD (item 02) +
Padrao Kit Cavalete PKC 002 + Padrao Protetor de Hidrometro PPH001D;
2 - PP: Polipropileno e PC-T: Policarbonato Transparente.

GERENCIA: Eng°® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

SUPERVISAO: Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ

PROJETO: Eng® ANA MARIA ROBERTO MOREIRA - RNP 0600930025

DESENHO: KAIO BEVILAQUA ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SAA VILA DE JERICOACOARA - 27 CX_LIGAGAO DOMICILIAR.DWG DATA: JUL/2020
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