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| - APRESENTACAO

s

Cagec

O presente relatério consiste na elaboragdo do Anteprojeto de Ampliacdo e Melhorias do

Sistema de Esgotamento Sanitario da Vila de Jericoacoara no Municipio de Jijoca de

Jericoacoara-CE. No quadro 01, encontra-se o resumo do anteprojeto.

Quadro 01 - Processo motivador do anteprojeto

Processo Data Interessado Assunto
Anteprojeto de Ampliacdo e
Melhorias do Sistema de
0789.000053/2016-50 | 03/07/2017 UNBAC Esgotamento Sanitario da Vila

de Jericoacoara no Municipio
de Jijoca de Jericoacoara

Este anteprojeto sera apresentado em etapa Unica, com 0s seguintes elementos:

Volume | — Memorial Descritivo, ART, Layout Geral do SES e Layout Geral da ETE.

Layout Geral — Apresenta o Desenho Geral do Sistema de Esgotamento

Sanitario e Layout Geral da ETE.

Volume Il — EspecificagBes Técnicas;

Volume Il - Pegas Graficas;

Volume IV — Relatério de Sondagem.







PECAS GRAFICAS

Relacédo de Plantas:

/s

= Cagece

DESENHO: | PRANCHA: TITULO:
01/01 01/01 Layout Geral
02 01/05 Planta de Caminhamento
02 02/05 Planta de Caminhamento
02 03/05 Planta de Caminhamento
02 04/05 Planta de Caminhamento
02 05/05 Planta de Caminhamento
03 01/01 Médulo Projetado — Detalhes de Ligacdo Domiciliar
05 01/01 Médulo Projetado — Portdo Padrédo Cagece
05 01/03 Poco de Visita DN1000 para Tubulagcdo DN150 a DN 300
Poco de Visita DN1200 para Tubulacdo DN150 a DN 500 -
05 02/03 )
Planta Baixa, Cortes e Detalhes
05 03/03 Poco de Visita DN600 (Ponta Seca/ PV Intermediario) para
Tubulagdo DN150 a DN 500 — Planta Baixa, Cortes e Detalhes
Médulo de Melhorias — EEE1 — Planta Baixa N1, Planta de
06 01/01 )
Localizacdo e Detalhe
07 01/01 Médulo de Melhorias — EEE1 — Planta de Locacédo
Médulo de Melhorias — EEE1 — Planta de Baixa Padrédo, Corte AA
08 01/01
e BB
09 01/01 Situacgdo e Arborizagéo da ETE
10 01/01 ETE — Planta de Locacéo e Urbanizacéo




= Cagece

Médulo Melhorias — EEE — Situacdo Existente e Planta Baixa

11 01/01 Plano 1-1

12 01/02 Modulo Melhorias — EEE — Planta de Baixa Padréo Nivel 1-1
12 02/02 Modulo de Melhorias — ETE — Corte Padréo C-C

13 01/02 Médulo Projetado — EEE — Planta P1-P1 e Corte B-B

13 01/02 Maodulo Projetado — EEE — Vista Superior e Corte A-A

14 01/02 Maodulo Projetado — ETE - Planta de Baixa Modelo Nivel 4
14 02/02 Médulo Projetado — ETE — Cortes Modelo
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Cagece

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 01 01/01
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

AMPLIAGAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE JERICOACOARA - CE

ANTEPROJETO

LAYOUT
SISTEMA GERAL

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

COORDENAGAO: ENG° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ / ENG° JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1

DESENHO: FRANCISCO ARQUIMEDES DA SILVA ESCALA: 1:4000
ARQUIVO: 01_SES_Jericoacoara_Lay_01.01.dwg DATA: JUL/2020
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ESPECIFICACAO

Constituintes

1) Fundagdo e pilarete de concreto:

- Formas em chapa compensada de madeira, resinada (e=12mm);

- Broca 8=25cm, profundidade minima de 3,00m, armagdo 4 2=12,5mm, com estribos @=5mm a cada 15 cm;

- Bloco 50 x 50 x 40cm, 4 ¢=6,3mm / 2 2=6,3mm;

— Pilarete 20 x 20cm, 4 @=10mm, estribo e=5mm a cada 12cm;

- Ago CA-50 e CA-60;
— Concreto fck 25MPa.

2) Porto:

— Quadros em tubo retangular de ago galvanizado a fogo, de 60 x 40 x 1,9mm;

~ Tubos quadrados de ago galvanizados 20x20x1,5mm;

— Chapas de ago 16;

- Grapa em barra chata de ferro galvanizado de 1 3/4" x 1/4%;

- Batente em barra chata de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1/4"(somente PT-41);

- Batente em perfil trefilado L? de ferro galvanizado de 3'x 1 1/4" x 1/4” (somente PT-42);

- Perfil trefilado U? de ferro galvanizado de 3"x 1 1/2”, e=3,0mm (somente PT-41).

Acessorios

1) Dobradigas de trés estdgios, em ferro galvanizado, e=1"x4".

2) Ferrolho galvanizado com fio redondo @=1/2", barra chata de espessura 1/4” e porta cadeado, conforme detalhes 4A e 4B.

Cadeado de lato macigo de 35mm, com dupla trava.

Acabamentos

1) Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados
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DISTRIBUICAO
TOTAL TOTAL
N @ | QUANT. c PARCIAL | C/PERDAS PESO
(m) (m) (m) (Kg)
1 |1/47] 24 1.32 31.68 36.43 8.93
1 |1/47] 24 1.32 31.68 36.43 8.93
TOTAL 17.86
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CORTE BB: TAMPA

ESCALA: 1/25

ANEL EM CONCRETO ARMADO
CA2 DN600mm x 1.00m

N° DESCRIQ/:\O DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 05 03/03
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Cagece

AMPLIAGAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE JERICOACOARA - CE

ANTEPROJETO

P/ TUBULACAO DN150 E DN200

POCO DE VISITA DN600 (PONTA SECA / PV INTERMEDIARIO)

PLANTA BAIXA, CORTES, DETALHES E TUBOS DE QUEDAS

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

COORDENAGAO: | ENG° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ / ENG° JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1

DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 05_SES_Jericoacoara_PV_01.03.dwg DATA: JUL/2020
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RECALQUE
EXISTENTE

15.70

DETALHE DO
PAINEL GALVANIZADO

ESPECIFICACOES:
PAINEL GALVANIZADO

— PAINEIS GALVANIZADOS E REVESTIDOS COM POLIESTER
ATRAVES DE PINTURA ELETROSTATICA, PINTURA SIMPLES
COR VERDE. ALTURA=2.03m; LARGURA=2.50m; N* DE
CURVATURAS POR PAINEL=4; MALHA=5x20cm ; @ FIOS
HORIZONTAIS E VERTICAIS=5.00mm.

— POSTES GALVANIZADOS, GRAMATURA MINIMA DE ZINCO
275m/ m? REVESTIDO ATRAVES DE PINTURA
ELETROSTATICA, PINTURA SIMPLES COR VERDE. COM BASE

METALICA PARA SER APARAFUSADA NO SOLO. ALTURA=
2.08m; N* DE FIXADORES

POR POSTE= 6; POSTES RETANGULARES= 4x6cm:;
ESPESSURA DA CHAPA=1.55mm.
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S - ESCALA 1/50

OBSERVACOES:

A ELEVATORIA EXISTENTE PRECISARA DE ALGUMAS
MELHORIAS, VISANDO MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL.

SERA EXECUTADA UMA ESTACAO ELEVATORIA PARA
TRABALHAR EM  PARALELO COM A  ELEVATORIA
EXISTENTE, OU SEJA, PODERA SER UTILIZADO ATE 3
(TRES) BOMBAS ATIVAS, OU ATE MESMO SO 1 (UMA)
BOMBA, DE ACORDO COM A VAZAO AFLUENTE.

A MURETA DEVERA SER DEMOLIDA E EXECUTADO O
GRADIL ACORDO COM AS NOVAS DELIMITACOES DO
TERRENO.

O PORTAO DE VEICULO EXISTENTE DEVERA SER
DESCARTADO E SERA ACRESCENTADO  DOIS OUTROS
DE GRADIL PARA VIABILIZAR A RETIRADA DO GRUPO
GERADOR E RETIRADA DAS BOMBAS.

PLANTA DE LOCALIZACAO

ESCALA 175000

DESCRIGCAO DATA PROJETADO DESENHADO
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MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA

MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA

OBSERVACOES:

A ELEVATORIA EXISTENTE PRECISARA DE ALGUMAS
MELHORIAS, VISANDO MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL.

SERA NECESSARIO A DEMOLICAO DO MURO PARA
REMANEJAR DE ACORDO COM O ACRESCIMO DE
AREA NECESSARIA PARA AMPLIACAO DA ELEVATORIA
PROJETADA.

TERA UM PORTAO DE VEICULO REMANEJADO PARA
VIABILIZAR A RETIRADA DO GRUPO GERADOR E
ACRESCIDO MAIS 1 (UM) PORTAO PARA RETIRADA
DAS BOMBAS.

EEE EXISTENTE

11.20

MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA

MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA

20.00

4.50

CERCA A SER EXECUTADA EM GRADIL

PORTAO PROJETADO PORTAO PROJETADO

B
i

2.89 4.20 L 1.96 4.20 6.75

e
-
—4

-
-
-

20.00

-
-

N° DESCRIGCAO DATA PROJETADO DESENHADO
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ESC.: 1/50

LEGENDA
PV POCO DE VISITA
TQ TUBO DE QUEDA
EEE ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO
CRV CAIXA REPARTIDORA DE VAZAO
UASB REATOR UASB ("UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET")
RPG REGULADOR DE PRESSAO DE GAS
SCA SISTEMA DE COLETA DE AMOSTRA
FSA FILTRO SUBMERSO AERADO
DL DECANTADOR LAMELAR
TC TANQUE DE CONTATO
LS LEITO DE SECAGEM
TDSQ TANQUE DE DOSAGEM DE SOLUGAO QUIMICA
SPR SOPRADORES
TAL TANQUE ADENSADOR DE LODO
EEET ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO TRATADO

VALVULA DE RETENGCAO PARA ESGOTO:

REGISTRO DE GAVETA:

Valvula de retengéo para esgoto portinhola Unica constituida de uma Unica pega moével, isenta de
eixo, mancais, molas ou pesos, proporcionando fechamento rapido. Corpo em ferro nodular ASTM
A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4 pés tampa em Ferro,
Nodular ASTM A536-65.45.12.

GRADES, TAMPAS, ESCADAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

Registro de gaveta, com cunha metalica revestida com elastémero sintético EPDM, corpo e tampa
em ferro fundido ductil revestidos interna e externamente com epdxi depositado eletrostaticamente
com espessura minima de 150 microns, haste n&o ascendente com rosca trapezoidal em aco
inoxidavel AISI 410 forjado, junta corpo/tampa e anéis o'ring de engaxetamento da haste em
borracha nitrilica, extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN10, distancia face a face
conforme ISO 5752 série 14, acionamento através de cabecote.

NOTAS TECNICAS PERTINENTES AS SOLUGOES PROPOSTAS NESTE ANTEPROJETO DE MELHORIAS:

SOLUGAO 1: PROJETO DE UMA CERCA VIVA\DESODORZAGAO EM TODA AREA DA
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO;

SOLUGAO 8: ACRESCENTAR BAG'S PARA ACUMULO DE LODO PREVISTO POR PELO MENOS 5

ANOS;

SOLUGAO 2: SUBSTITUIRA TUBULAGAO DE DISTRIBUIGAO DE AR;

SOLUGAO 9: SUBSTITUIR A TUBULAGAO EXTERNA DO SOPRADOR, INCLUSIVE A QUE PASSA PELA

CASA DE QUIMICA;

SOLUGAO 3: CONSIDERAR A SUBSTITUIGAO/ACRESCIM O DE 30% DO MEIO SUPORTE
DO FILTRO SUBMERSO AERADO;

SOLUGAO 10: ACRESCENTAR AS DESCARGAS DE ESCUMA DOS REATORES UASB's;

SOLUGAO 4: SUBSTITUIRAS TAMPAS DOS REATORES;

SOLUGAO 11: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ACRESCENTAR VENTILAGAO NA CASA DOS

SOPRADORES;

SOLUGAO 5: SUBSTITUIR OS EQUIPAM ENTOS DE PROTEGAO (GUARDA-CORPO,
ESCADAS);

SOLUGAO 12: VERIFICAR A CORREGAO DE RETORNO DO EFLUENTE DO FSA PELA TUBULAGAO DE
AR, QUANDO HA O DESLIGAMENTO DO CONJUNTO SOPRADOR;

SOLUGAO 6:IMPERMEABILIZAGAO TOTAL DA ETE, INCLUSIVE CASA DE QUIMICA;

SOLUGAO 13: VERIFICAR A DESTINAGAO DA ARBA;

SOLUGAO 7: MELHORIAS NO TANQUE DE CONTATO, DEVIDO A DISPOSIGAO FINAL NO

SOLUGAO 14: VERIFICAR A TUBULAGAO DE COLETA DE GAS QUE NAO ESTA FUNCIONANDO;

MAR SERA MANTIDO O TANQUE DE CONTATO, AO INVES, DE SUBSTITUR A
DESINFECGAO POR UV;

SOLUGAO 14: MODIFICAR O MATERIAL DA TUBULAGAO DE AMOSTRA.

VAl P/ TAL

//“‘//
/7
.

Observacao:

Fica a cargo da contratada uma nova visita para avaliagdo das solugdes propostas, caso
sejam necessarias mais melhorias, ou solugdes distintas, estas deverao ser alinhadas e
acordadas com a companhia na elaboragéo do projeto basico.

Pintura Externa:
Pintura Latex Acrilica sobre reboco, cor branca, com arte em grafite com paisagens da regiéo.
A arte devera ser aprovada pela Cagece.

Fabricados através do processo de pultrusdo, com perfil quadrado utilizando resina Ester-Vinilica
com adi¢cdo de componente para protecéo aos raios UV e pigmentacdo na cor amarela. Nao sera
permitida a coloracéo através de pintura das pecas.

LEGENDA:
ESTRUTURA EXISTENTE
ESTRUTURA/CONEXOES A SEREM SUBSTITUIDAS E/OU CONSTRUIDAS.
A DEMOLIR
A CONSTRUIR
Lo N
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NOTAS TECNICAS PERTINENTES AS SOLUGOES PROPOSTAS NESTE ANTEPROJETO DE MELHORIAS:

SOLUGAO 1: PROJETO DE UMA CERCA VIVAIDESODORIZAGAO EM TODA AREA DA

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO;

SOLUGAO 8: ACRESCENTARBAG'S PARA ACUMULO DE LODO PREVISTO POR PELO MENOS 5
ANOS;

SOLUGAO 2: SUBSTITUIRA TUBULAGAO DE DISTRIBUIGAO DEAR;

SOLUGAO 9: SUBSTITUIR A TUBULAGAO EXTERNA DO SOPRADOR, INCLUSIVE A QUE PASSA PELA
CASA DE QUIMICA;

SOLUGAO 3: CONSIDERAR A SUBSTITUIGAO/ACRESCIM O DE 30% DO MEIO SUPORTE

DO FILTRO SUBMERSO AERADO;

SOLUGAO 10: ACRESCENTAR AS DESCARGAS DE ESCUMA DOS REATORES UASB's;

SOLUGAO 4: SUBSTITUIRAS TAMPAS DOS

REATORES;

SOLUGAO 11: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ACRESCENTAR VENTILAGAO NA CASA DOS
SOPRADORES;

SOLUGAO 5: SUBSTITUIR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO (GUARDA-CORPO,

ESCADAS);

SOLUGAO 12: VERIFICAR A CORREGAO DE RETORNO DO EFLUENTE DO FSA PELA TUBULAGAO DE
AR, QUANDO HA O DESLIGAMENTO DO CONJUNTO SOPRADOR;

SOLUGAO 6:IMPERMEABILIZAGAO TOTAL DA ETE, INCLUSIVE CASA DE QUIMICA;

SOLUGAO 13: VERIFICAR A DESTINAGAO DA ARBA;

SOLUGAO 7: MELHORIAS NO TANQUE DE CONTATO, DEVIDO A DISPOSIGAO FINAL NO SOLUGAO 14: VERIFICAR A TUBULAGAO DE COLETA DE GAS QUE NAO ESTA FUNCIONANDO;

MAR SERA MANTIDO O TANQUE DE CONTATO, AO INVES, DE SUBSTITUR A

DESINFECGAO POR UV;

SOLUGAO 14: MODIFICAR O MATERIAL DA TUBULAGAO DE AMOSTRA.

LEGENDA
PV POCO DE VISITA
TQ TUBO DE QUEDA
EEE ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO
CRV CAIXA REPARTIDORA DE VAZAO
UASB REATOR UASB ("UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET")
RPG REGULADOR DE PRESSAO DE GAS
SCA SISTEMA DE COLETA DE AMOSTRA
FSA FILTRO SUBMERSO AERADO
DL DECANTADOR LAMELAR
TC TANQUE DE CONTATO
LS LEITO DE SECAGEM
TDSQ TANQUE DE DOSAGEM DE SOLUGAO QUIMICA
SPR SOPRADORES
TAL TANQUE ADENSADOR DE LODO
EEET ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO TRATADO

VALVULA DE RETENGCAO PARA ESGOTO:

Valvula de retengéo para esgoto portinhola Unica constituida de uma Unica pega moével, isenta de
eixo, mancais, molas ou pesos, proporcionando fechamento rapido. Corpo em ferro nodular ASTM
A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4 pés tampa em Ferro,
Nodular ASTM A536-65.45.12.

REGISTRO DE GAVETA:

Registro de gaveta, com cunha metalica revestida com elastémero sintético EPDM, corpo e tampa
em ferro fundido ductil revestidos interna e externamente com epdxi depositado eletrostaticamente
com espessura minima de 150 microns, haste n&o ascendente com rosca trapezoidal em aco
inoxidavel AISI 410 forjado, junta corpo/tampa e anéis o'ring de engaxetamento da haste em
borracha nitrilica, extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN10, distancia face a face

conforme ISO 5752 série 14, acionamento através de cabecote.

GRADES, TAMPAS, ESCADAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

Fabricados através do processo de pultrusdo, com perfil quadrado utilizando resina Ester-Vinilica
com adi¢cdo de componente para protecéo aos raios UV e pigmentacdo na cor amarela. Nao sera
permitida a coloracéo através de pintura das pecas.

Observacéo:

Fica a cargo da contratada uma nova visita para avaliagao das solugdes propostas, caso
sejam necessarias mais melhorias, ou solugdes distintas, estas deverao ser alinhadas e

acordadas com a companhia na elaboragéo do projeto basico.

Pintura Externa:
Pintura Latex Acrilica sobre reboco, cor branca, com arte em grafite com paisagens da regiéo.
A arte devera ser aprovada pela Cagece.

LEGENDA:
ESTRUTURA EXISTENTE
ESTRUTURA/CONEXOES A SEREM SUBSTITUIDAS E/OU CONSTRUIDAS.
A DEMOLIR
A CONSTRUIR
N° DESCRIQ/:\O DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHA N°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 12 02/02
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Cagece

AMPLIAGAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE JERICOACOARA - CE

ANTEPROJETO

MODULO MELHORIAS

CORTE PADRAO C-C

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

COORDENAGAO: | ENG° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ / ENG° JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1

DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 12_SES_Jericoacoara_ETE_Existente_Arq_01.02.dwg DATA: JUL/2020
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NOTAS:

1 - Todas as pegas em FoFo terdo revestimento externo com aplicagao eletrostatica,

conforme ABNT.

2 - Devera ser executada a impermeabilizagdo de todas as paredes internas e externas com

manta polimérica elastica.

3 - A espessura minima das placas dos defletores, coifas e vertedores devera ser de 10mm.

4 - Porcas, arruelas e chumbadores serdao em ago inox.

5 - Todas as pecas e tubos em FoFo e DEFoFo terédo classe PN 10 e flanges conforme

ISO 2531.

VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO:

eixo, mancais, molas ou pesos, proporcionando fechamento rapido. Corpo em ferro nodular ASTM

A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4 pés tampa em Ferro,

Nodular ASTM A536-65.45.12.

em ferro fundido ductil revestidos interna e externamente com epdxi depositado eletrostaticamente
com espessura minima de 150 microns, haste ndo ascendente com rosca trapezoidal em aco

Registro de gaveta, com cunha metalica revestida com elastémero sintético EPDM, corpo e tampa
inoxidavel AISI 410 forjado, junta corpo/tampa e anéis o'ring de engaxetamento da haste em

com adi¢gao de componente para protegéo aos raios UV e pigmentagdo na cor amarela. Nao sera

Fabricados através do processo de pultrusdo, com perfil quadrado utilizando resina Ester-Vinilica
permitida a coloragao através de pintura das pegas.

borracha nitrilica, extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN10, distancia face a face

Valvula de retengéo para esgoto portinhola Unica constituida de uma unica pega mével, isenta de
conforme ISO 5752 série 14, acionamento através de cabecote.

GRADES, TAMPAS, ESCADAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

REGISTRO DE GAVETA:

PINTURA EXTERNA:
Pintura Latex Acrilico sobre Reboco, cor Branca com arte em Grafite com paisagens da

A arte devera ser pré-aprovada pela Cagece.
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DEFLETOR DE GAS

LEGENDA

PV POCO DE VISITA

TQ TUBO DE QUEDA

EEE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

CRV CAIXA REPARTIDORA DE VAZAO

UASB REATOR UASB ("UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE BLANKET")
RPG REGULADOR DE PRESSAO DE GAS

SCA SISTEMA DE COLETA DE AMOSTRA

FSA FILTRO SUBMERSO AERADO

DL DECANTADOR LAMELAR

TC TANQUE DE CONTATO

LS LEITO DE SECAGEM

TDSQ TANQUE DE DOSAGEM DE SOLUCAO QUIMICA

SPR SOPRADORES

TAL TANQUE ADENSADOR DE LODO

EEET ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO TRATADO
NOTAS:

1 - Todas as pecas em FoFo terdo revestimento externo com aplicacao eletrostatica,

conforme ABNT.

2 - Devera ser executada a impermeabilizagdo de todas as paredes internas e externas com
manta polimérica elastica.

3 - A espessura minima das placas dos defletores, coifas e vertedores devera ser de 10mm.
4 - Porcas, arruelas e chumbadores serao em ago inox.

5 - Todas as pecas e tubos em FoFo e DEFoFo terdo classe PN 10 e flanges conforme
ISO 2531.

VALVULA DE RETENGCAO PARA ESGOTO:

Valvula de retencao para esgoto portinhola Unica constituida de uma Unica pega mével, isenta de
eixo, mancais, molas ou pesos, proporcionando fechamento rapido. Corpo em ferro nodular ASTM
A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4 pés tampa em Ferro,
Nodular ASTM A536-65.45.12.

REGISTRO DE GAVETA:

Registro de gaveta, com cunha metalica revestida com elastdmero sintético EPDM, corpo e tampa
em ferro fundido ductil revestidos interna e externamente com epdxi depositado eletrostaticamente
com espessura minima de 150 microns, haste ndo ascendente com rosca trapezoidal em ago
inoxidavel AlSI 410 forjado, junta corpo/tampa e anéis o'ring de engaxetamento da haste em
borracha nitrilica, extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN10, distancia face a face
conforme ISO 5752 série 14, acionamento através de cabegote.

GRADES, TAMPAS, ESCADAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

Fabricados através do processo de pultrusdo, com perfil quadrado utilizando resina Ester-Vinilica
com adigdo de componente para protegédo aos raios UV e pigmentagédo na cor amarela. Nao sera
permitida a coloracdo através de pintura das pecas.

PINTURA EXTERNA:

Pintura Latex Acrilico sobre Reboco, cor Branca com arte em Grafite com paisagens da
regido. A arte devera ser pré-aprovada pela Cagece.

d NIVEL 1
=<

N° DESCRI(}AO DATA PROJETADO DESENHADO
REVISAO
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DESENHO | PRANCHAN°
DIRETORIA DE ENGENHARIA 14 02/02
GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

AMPLIAGAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE JERICOACOARA - CE
ANTEPROJETO

MODULO PROJETADO

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
CORTES MODELO

Cagece

GERENCIA: ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

COORDENAGAO: | ENG° BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ / ENG® JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA
PROJETO: ENG? LARISSA G. MAIA CARACAS  CREA/CE: 060136479-1

DESENHO: JOAO MAURICIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: 14_SES_Jericoacoara_ETE_Arq_01.02.dwg DATA: JUL/2020
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