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| - APRESENTACAO

O presente documento consiste na elaboragcao do Projeto Basico Elétrico e de Automagao
de 12 setores de Abastecimento Agua de Maracanau-CE, que contempla os setores de
distribuicao 01_01, 01_02, 02_01, 02_02, 47, 57_01, 72, 79, 81, 84, 82 e UTR 44 em
Maracanau-CE.

Este projeto é parte integrante do seguinte conjunto de volumes:
= Volume V:
Tomo | — Memorial Descritivo Elétrico;

Tomo Il — Memorial Descritivo de Automacao;

Tomo Il — Pecas Graficas;

Tomo IV — Pecas Graficas.
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PECAS GRAFICAS

Relacao de Plantas:
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TOPOLOGIA E REDE DE DISTRIBUICAO

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/01 01/25 Topologia do Sistema

Rede de Distribuicdo do Setor 01.01 — VRP 200mm — UTR —
01/02 02/25

Locagéo e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 01.01 — VRP 200mm — UTR —
02/02 03/25

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligac¢des

Rede de Distribuicdo do Setor 01.02 — VRP 100mm — UTR —
01/02 04/25

Locacao e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 01.02 — VRP 100mm — UTR —
02/02 05/25

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligac¢des

Rede de Distribuicdo do Setor 02.01 — VRP 100mm — UTR —
01/02 06/25 _

Locagéo e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 02.01 — VRP 100mm — UTR —
02/02 07/25 . . _

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligacdes

Rede de Distribuicdo do Setor 02.02 — VRP 100mm — UTR —
01/02 08/25 _

Locagéo e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 02.02 — VRP 100mm — UTR —
02/02 09/25 , . _

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligacdes

Rede de Distribuicdo do Setor 47 — VRP 300mm — UTR -
01/02 10/25 _ _

Locacao e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 47 — VRP 300mm — UTR -
02/02 11/25 .

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligac¢des

Rede de Distribuicdo do Setor 57.01 — VRP 250mm — UTR —
01/02 12/25

Locacao e Alimentadores
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Rede de Distribuicdo do Setor 57.01 — VRP 250mm — UTR —
02/02 13/25 .

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligac¢des
01/02 14/25 UTR 44 — UTR — Locacgao e Alimentadores

UTR 44 — UTR — Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das
02/02 15/25 _

Ligagbes

Rede de Distribuicdo do Setor 72 — VRP 150mm — UTR -
01/02 16/25 _

Locagéo e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 72 — VRP 150mm — UTR -
02/02 17/25 . . _

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligacdes

Rede de Distribuicdo do Setor 79 — VRP 250mm — UTR -
01/02 18/25 _ _

Locacao e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 79 — VRP 250mm - UTR -
02/02 19/25 . ~ _

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligac¢des

Rede de Distribuicdo do Setor 81 — VRP 300mm - UTR -
01/02 20/25 _ _

Locacao e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 81 — VRP 300mm - UTR -
02/02 21/25

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligacdes

Rede de Distribuicdo do Setor 82 — VRP 150mm — UTR -
01/02 22/25 _

Locagéo e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 82 — VRP 150mm — UTR -
02/02 23/25 .

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligacdes

Rede de Distribuicdo do Setor 84 — VRP 250mm — UTR -
01/02 24/25 _

Locagéo e Alimentadores

Rede de Distribuicdo do Setor 84 — VRP 250mm — UTR -
02/02 25/25 . .

Diagrama Unifilar, Diagrama P&l e Detalhes das Ligac¢des

UTR-01
DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 01
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02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-02

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 02

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-03

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 03

02/09 02/09 Simbologia
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03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-04

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 04

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-05

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 05

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s
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04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-06

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 06

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-07

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 07

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao
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05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-08

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 08

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-09

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 09

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital
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06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-10

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 10

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-11

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 11

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital
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07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno

UTR-12

DESENHO: | PRANCHA: TiTULO:

01/09 01/09 Painel da UTR 12

02/09 02/09 Simbologia

03/09 03/09 Diagrama do Painel das UTR’s

04/09 04/09 CLP e Cartoes de Expansao

05/09 05/09 Cartao de Entrada Digital

06/09 06/09 Cartao de Saida Digital

07/09 07/09 Cartao de Entrada Analdgico

08/09 08/09 Layout Externo

09/09 09/09 Layout Interno
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CONEXED ENTRE FLAGES JUNTA DE DESMONTAGEM RFEGISTRO RETENQE\CJ MEDID®R DE VAZAO D\RETOR\AA DE ENGENHARIA — DEN PO, o —
GERENC\A DE PROJETOS U/l
COORDENACAO DE PROJETOS TECNICOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MARACANAU - CEARA
== ~— BET. EQUIPOTENCIALIZACX® DO MEBIDOR DE VAZZe® ' DEPAIETA FlETDImn
& _'36,»" ESCALA i S/E ROJETO ELET Ly
- : REDE DE DISTRIBUICAQ DO SETOR 01.02 = VRP 100mm
& - e Cagece T
alal o A ot -
c0QU DIAGRAMA UNIF'LAR, DIAGRAMA P& E BETALHES BDAS L

|
{@ DETALHE PAINEL UT}! GERENCIA:; Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO

ESCALA S/E ()]
}7
<
W(UM u'/&mw‘ COORDEN : Eng® BRUNO CAVALVANTE DE QUEIROZ =
Eng.0, Marcos Leno B O
CREA: 0613404122 PROJETO: Eng® MARCOS LENO FERREIRA POMPEU -

GPROJ - CAGECE

DESENHE: ROBERTO PINHEIRO SAMPAID ESCALA: | INDICADA

ARQUIVQ: SAA=SETOR_01.02-DES—VRP_100mm.dwg DATA: NOV./20
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ESCALA 1/2000

FIT-01 PIT-01
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CB#3x1,0mm?

DIRECIONAL
YAGI
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T25mm/
i \._/n MALHA DE ATERRAMENTO
» __TZ_é_mmL 50mm?®

&

O ATERRAMENTO
ESCALA 1/30

ACABAMENTO DE BUCHA E ARRUELA

PRFNSA CARO VFDACAG IP—67 — ADAPTADO P/

@][NSTALAQKO DE ALIMENTACAO DOS SENSORES

ESCALA

1/30

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"
C

2

/ 5

|

CABO DE CONEXAO
ANALGGICA
(VA P/ A UTR)

CABO DE CONEXAO
ANALOGICA

TRANSMISSOR DE PRESSAQ

S
H%] “~._PRENSA CABO
|
|

A
§

]
'.!

CABO DE CONEXAO
ANALOGICA

OBS.: 0S NIPLES E OUTRAS CONEXOES AUXILIARES UTILIZADAS NA MONTAGEM
SERAO EM AGO INOX COM PRESSAO MINIMA DE TRABALHO DE 100 bar.

<(5) INSTALACA0 DE ALIMENTACKO DOS SENSORES E ATUADOR

/ = |

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR

EM POLICARBONATO, IP—-68,

DIMENSOES MINIMAS: 20X20 CM,

FIXADA NA PAREDE ATRAVES

DE PARAFUSO SEXTAVADO 12MM E BUCHA

PURGA DE AR

<f7 VALVULA DE DESLIGAMENTO
- EM AGO INOX
PRESSAO DE TRABALHO MINIMA 100 bar

TE ROSCAVEL EM AGO INOX

VALVULA DE DESLIGAMENTO
EM AGO INOX
PRESSAO DE TRABALHO MINIMA 100 bar

—~——_ TUBO PROTETOR
' "--\'\ EM AGO INOX
| | WATER TRAP TIPO D
/' / CONFORME DIN 16282
"~ PRESSAO DE TRABALHO MIN. 100 bar

'\ VALVULA ANTI=GOLPE
@ EM ACO INOX
PRESSAO DE TRABALHO MIN. 600 bar

TUBULAGAO

ESCALA

PASSAGEM DOS TUROS 7

g
JPLUIRi IS oy
1
I
)
—
\

1738

CAIXA EM POLICARBONATO C/ TAMPA APARAFUSADA E VEDACAQ IP—B7

INSTAIADA - INTERN AMENTE B WA PARTE MAIS ALTA DA CAIXA DA VRP

PRENSA CABO VEDACAD IP—67 — SAIDAS P/ CONEXAC ELETRICA COM A UTR

VALVIULA SOLENOIDE 2 WAY
REGISTRO ESFERA

VALVULA 3 WAY — MODO MANUAL/AUTOMATICO

FILTRO C/ DESCARGA

a
XX
T

{E;(Q%Mmu‘ﬁo‘?wm.

o » r:ns o

CREA: 061340412-2
GPROJ - CAGECE

(6 DETALHE DE INSTALACAO ELETROMECANICA DO COMANDO HIDRAULICO/ELETRICO

ESCALA

1, 50

LEGENDA
ELETRODLT® PVC RIGIN® BIRETAMENTE ENTERRAD®
NO SOLO OU PISO
ELETRODUTO PVC RIGIDO APARENTE
Bt CABOS FASE, NEUTRO, RETORNO £ TERRA
] CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (60x60xB0cm)
UTR UNIDADE DE TELEMETRIA REMOTA
CABO DE COBRE NU
& HASTE DE ATERRAMENTO
@ _ .
HASTE DE ATERRAMENTO C/ CAIXA DE INSPEGAO

OBS::

COBRE NU NA® COTAD®S: #10mm?’

TRECHO|
SOLENOIDE—1 SOLENDIDE-2
i I o1
3%7,5mm* 3x1,5mm?
FIT-01
™
Ful,5mm?
CB#3x1,0mm?
PIT=01 PIT-02 FIT—01
m " I 5
i1 - T - T -
CB#3x1,0mm* CB#3x1,0mm? CB#3x1,0mm*
SOLENGIDE—1 SOLENOIDE—=2 ¢
T it o1
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I W P
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H tH 1
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" )
T . @
CB#3x1,0mm*
N* DESCR\QAO DATA PROJETADO DESENHADO
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COMPANHIA DE AGUA E ESCOT® D@ CEAmA | |DESENHO [PRANCHA N

DIRETORIA DE ENGENHARIA — DEN
GERENCIA DE PROJETOS
COORDENACAO DE PROJETOS TECNICOS

01 /02 06/25

'SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MARACANAU - CEARA
PROJETO ELETRICO
REDE DE DISTRIBUICAO D@ SETOR #2.81 — YRP 100mm
TR
LOCACAQ E ALIMENTADORES

GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO
=
COORDEN : | Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ E
v
PROJFTO: Fng® MARCOS LENO FERREIRA POMPEU :
DESENHG: ROBERTO PINHEIRO SAMPAIC ESCALA: | INDICADA
ARQUIVO: SAA—SETOR_02.01-DES—VRP_100mm.dwg DATA: NOV,/20
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TERMINAL A COMPRESSAQ

WO #16mm’®
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P g i b
F
’ﬂ 2 g CHAPA GALVANIZADA N9 12awc
| IR IR}
o ' FERRAGEM ore:
L0, A %0 ) 1 — TAMPA DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAD
L 8 - DE 150kgf/em
VISTA LATERAL 2 — USAR CHAPA DE ACO N 12 USSG, ZINCADA A QUENTE OU CHA-—
PA DE FERRO FUNDIBO COM ESPESSURA MINIMA DE 10mm :
m o NN 3 — PODE SER USADO FUNDO CONCRETADO OU. VAZADO(COM CAMADA DE
LA DE BRITA NA ESPESSURA MINIMA DE 100mm) ;
: 4 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS APRESENTADAS ;
— — — —x . 5 — UNIDADES EM MILIMETROS. ) )
| w - 6 — TAMPA DE CONCRETO COM VEDAGAD A FIM DE EVITAR ENTRADA DE AGUA
| |
| | 0y
— 3 L ¢ |
|
—p (B——
| 1 1=
VISTA SUPERIOR SEM A TAMPA TAMPA DE CONCRETO
—~ DETALHE DA Cx DE PASSAGEM
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|
T T
DFGDDDDDDODDDG‘
:“ 1 — DISJUNTOR BIPOLAR — DJG
; o .
| 2 o)l ¢ = ’ \ = 2 — DISP. PROT. SURTOS — DPS
=i [ L] 3 — DISJUNTOR MONOPOLAR — 44
(R
efle] ol—— o 4 —  TOMADA 2P+T
T =
5 — RADIO
@ @ @ @ @ 6l — UPS _CAHO DE COBRE
» - SHD 1 8
%D e ‘ 7 — FONTE CHAVEADA HD—:?';'JCHE-]-CC - 10A TERMINAL A COMPRESSAQ PARA CABO #T6rmm”
L PARA CABO #16mm?®
8 — P <
® —  CARTE® BE CXPANSAQ PORTA ANALOGICA
10 — PROTETOR DE PORTA AMALOGICA !
11 —  BATERIA 24VCC 12AH
. 12 — DISPLAY MEDIDOR DE VAZAQ
; | 13 BORNES
v8 14 — CENTELHADOR
TEBMINAL A COMPRESSAQ
PARA CABO #16mm®
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| n
ok _
T — &
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TERMINAL A COMPRESSAO
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CORTE A-A

(1) HASTE DE TERRA DE AJO COBREADO DE SEGAQ CIRCULAR 5/8” X 2.40m.

(2)  MANILHA DE BARRO VITRIFICADA DIAMETRO DE 12" E PROFUNDIDADE DE 400mm.

NG #16mm?

REGISTRO

TERMINAL A COMPRESSZO Q@NAL A COMPRESSAC
PARA CABO #16mm” CABO DE COBRE

7 DEIT. ACOMODACT® HASTES BE TERRA

PARA CABO #16mm’

it CABO DE COBRE

N0 #16mm"

RETENCAO

TERMINAL A COMPRESSAO - TERMINAL & COMPRESSAQ
PARA CABO #18mm® PARA CABO #16mm?

CABQ DE GOBRE
NJ F186mm®
TERMINAL A COMPRESSAQ
PARA CABO #16mm®

TERMINAL A COMPRESSAD TERMINAL A COMPRESSAC
PARA CABO #16mm® PARA CABO #18mm*
CABO DE COBRE CABO DE COBRE

NG #16mm NG FT8mm

CONECTAR A HASTE /{

(VER PLANTA BAIXA ATERRAMENTOO

MEDID®R DE VAZAO

-~ BET. EQUIPOTENCIALIZACT@® DO MEBIDOR DE VAZI®

O escata

S/E

-

.
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U | ..
CAIXA
MEDICXO
o
O
3
(=] —
2|
1 r
L :
- —

—=—VAl P/ UTR-2_2

MODBUS-RTU,,

e
CB#3x1,0mm?®

~—~ POSTE BUPL® T 11m - VISTA FRONTAL

=7}

S/ Escala & —~1/5
N* DESCRICAD DATA PROJETADO DESENHADO
PEVISA
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO D@ CEARA | |DESENHO PRANCHA N
DIRETORIA DE ENGENHARIA — DEN
GERENCIA DE PROJETOS 02/02 | 07/25
COORDENAGAO DE PROJETOS TECNICOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MARACANAU - CEARA
PROJETO ELETRICO
REDE DE DISTRIBUICAQ DO SETOR 02.01 — VRP 100mm
Cagece UTR
DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA P&l B DETALRES DAS LIGA
GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO -
}7
<C
COORDEN Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ %
@)
PROJETO: Eng® MARCOS LENO FERREIRA POMPEU -
DESENHEO: ROBERTO PINHEIRO SAMPAIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVQ: SAA=SETOR_02.01—=DES—VRP_100mm.dwg DATA: NOV/20




VRP

% > o
ERFL ‘ \> W COORDENADAS EM UTM: &
_ (539781.00 m E 9573739.00 m S)
VRP ¢ M '
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D1 UTR 22
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UTR —— / MALHA DE ATERRAMENTO

4(2 __TZQ@V 50mm°©

_ QM

/}}

O ATERRAMENTO
ESCALA 1/30

ACABAMENTO DE BUCHA E ARRUELA

PRFNSA CARO VFDACAG IP—67 — ADAPTADO P/

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"
i;/—/,j'//;,'/:/..'/,'/ ///, .. ///

@ ESCALA

INSTALACAO DE ALIMENTACAO DOS SENSORES

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR

EM POLICARBONATO, IP-68,

DIMENSOES MINIMAS: 20X20 CM,

FIXADA NA PAREDE ATRAVES

DE PARAFUSO SEXTAVADO 12MM E BUCHA

1/30

_ " PRESSAO DE TRABALHO MIN. 100 bar

bl S 3= N7 T 7
CABO DE CONEXAO
ANALGGICA . PURGA DE AR
(VA P/ A UTR) “_PRENSA CABO
| e VALVULA DE DESLIGAMENTO
! - < EM AGO INOX
’ \ TRANSMISSOR DE PRESSAO PRESSAO DE TRABALHO MINIMA 100 bar
]
E&M/‘]i} TE ROSCAVEL EM AGO INOX
|
/ l H VALVULA DE DESLIGAMENTO
| EM AGO INOX

/ ' } PRESSAO DE TRABALHO MINIMA 100 bar

\ ‘., ‘

\ ‘ |

/| ~——_ TUBO PROTETOR
CABO DE CONEXAO ) ' "--\'\ EM AGO INOX
ANALOGICA | | WATER TRAP TIPO D
CABO DE CONEXAO /) CONFORME DIN 16282
ANALGGICA =
'L VALVULA ANTI-GOLPE
0BS.: 0S NIPLES E OUTRAS CONEXOES AUXILIARES UTILIZADAS NA MONTAGEM LA\ EM ACO INOX
SERAO EM AGO INOX COM PRESSAO MINIMA DE TRABALHO DE 100 bar. B

TUBULAGAO

PRESSAO DE TRABALHO MIN. 600 bar

=(§) INSTALACAO DE ALIMENTACAO DOS SENSORES E ATUADOR

ESCALA

17358

CAIXA EM POLICARBONATO C/ TAMPA APARAFUSADA E VEDACEO IP—67
INSTAIADAINTERN AMENTE B WA PARTE MAIS ALTA DA CAIXA DA VRP

PRENSA CABO VEDACAD IP—67 — SAIDAS P/ CONEXAC ELETRICA COM A UTR

PASSAGEM DOS TUROS 7

-
| | | e
e — i
Ty 70
|
)

~®)

XX
T

VALVIULA SOLENOIDE 2 WAY

REGISTRO ESFERA

VALVULA 3 WAY — MODO MANUAL/AUTOMATICO

FILTRO C/ DESCARGA

#Q%Mmu ‘Le%'o?wmw
o » m o
CREA: 061340412-2
GPROJ - CAGECE

LEGENDA
ELETRODUT® PVC RIGIB® BIRETAMENTE ENTERRAD®
NO SOLO OU PISO
ELETRODUTO PVC RIGIDO APARENTE
Bt CABOS FASE, NEUTRO, RETORNO £ TERRA
] CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (60x60xB0cm)
UTR UNIDADE DE TELEMETRIA REMOTA
CABO DE COBRE NU
& HASTE DE ATERRAMENTO
@ _ .
HASTE DE ATERRAMENTO C/ CAIXA DE INSPEGAO

OBS::.

COBRE NU NA® COTADES:

#10mm?

DETALHE DE INSTALACAO ELETROMECANICA DO COMANDO HIDRAULICO/ELETRICO

ESCALA

1. 50

TRECHO
SOLENGIDE—1  SOLENOIDE—2
Ht it o1
3%1,5mm*® 3x1,5mm?*
FIT—01
™
Ful,5mm?
CB#3x1,0mm?
PIT—01 PIT—82 FIT-01
H i H
CB#3x1,0mm?® CB#3x1,0mm® CB#3x1,0mm?
SOLENOIDE-1  SOLENGIDE-2 1
EXW.IgmmE SMTgmmz
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H i 21
CB#3x1,0mm* CB#3x1,0mm?*
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— T e1™
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i a1’
CB#3x1,0mm?*
N DESCRIGAD DATA PROJETADO DESENHADQ
P EYVISAG®
COMPANHIA BE AGUA E ESCOT® DO CEARmA | |DESENHO | PRANCHA N
DIRETORIA DE ENGENHARIA — DEN . /e
GERENCIA DE PROJETOS 01/02 08/25
COORDE"*AQAO DE PROJETOS TECNICOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MARACANAU - CEARA
PROJETO ELETRICO
REDE DE DISTRIBU W DO SETOR 02.02 — VRP 100mm
Cagece_ TR
LOCACAQ £ ALIMENTADORES
GERENCIA: Eng® RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITAO -
COORDEN : Eng® BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ E A1
O
PROJFTO: Eng® MARCOS LENO FERREIRA POMPEU i
DESENHE: ROBERTO PINHEIRQ SAMPAIO ESCALA: | INDICADA
ARQUIVC: SAA-SETOR_0Z2.02-DES—VRP_100mm.dwg DATA: 20
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B G e
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= ! TS 4 FUROS
50,50 50 A 50,50 50, 20
L] T
= B/
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R = i D
F
’ﬂ 2 g CHAPA GALVANIZADA N9 12awc
| IR IR}
e ' NOTAS:
s | A 50 | FERRAGEM '
L 5 . DE 150kgf /em
VISTA LATERAL 2
m 3
|='— — — —m= . 5 - UNDADES EM MILIMETROS.
i [ - b
| |
| | uy
L] | |
| g |.. F |
|
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VISTA SUPERIOR SEM A TAMPA TAMPA DE CONCRETO
_—~ DETALHE DA Cx
B \\9 FaCALA —
| EGENDA
1 — DISJUNTOR BIPOLAR — DJG
2 — DISP. PROT. SURTOS — DPS
3 — DISJUNTOR MOMNOPOLAR — 4A
4 TOMADA 2P+T
5 — RADIO
A — UPS
7 — FONTE CHAVEADA 90—220CA/24VCC — 10A
8 — CLP
® —  CARTEO DE EXPANSAO PORTA ANALOGICA
10 — PROTETOR DE PORTA ANALOGICA
11 —  BATERIA 24VCC 12AH
12 — DISPLAY MEDIDOR DE VAZAO
13 BORMES
14 — CENTELHADOR

UL 8 N
I TERMINAL A COMPRESSAQ
TERMINAL A COMPRESSAQ PARA CABO #18mm

— USAR CHAPA DE ACO N 12 USSG, ZINCADA A QUENTE OU CHA-
PA DE FERRO FUNDIDC COM ESPESSURA W

IMA DE 10mm
O(COM CAMADA DE

oS "COTAS APRESENTADAS

- TAMPA DE CONCRETG COM VEDAGAQ A FIM DE EVITAR ENTRADA DE AGUA

DE PASSAGEM

CABC DE COBRE CABO DE COBRE

PARA CABO #16mm?*
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TERMINAL A COMPRESSEO TERMINAL A COMPRESSAO
PARA CABO #16mm® PARA CABO #'Brm"
CABG DE COBRE

WO #16mm’®
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VEM REDE DE BAIXA TEMNSAQ COELCE

()

1T

3#4mm?

r— 1

| UTR

,7
e

SAT SLC

:_,.;;-\QIIAGRAMA UNIFILAR GERAL

ALGA RETRATIL

A
/

\\
X
2
A

2
2

&
S
NN

.
A
I
VIR
N

2N

| \

! /

‘ /

| ../
-5
GG

¢

" :
—

X
\>

SN

NS

K .
N

o

"
|
)
%

PLANTA BAIXA Y CORTE A-A

\

(1) HASTE DE TERRA DE AJO COBREADO DE SEGAQ CIRCULAR 5/8" X 2.40m.

(:"'j?"‘:; MANILHA DE BARRO VITRIFICADA DIAMETRO DE 12" E PROFUNDIDADE DE 400mm.

:/4?LDET' ACOMODACAO HASTES DE TERRA

\ X JESCALA S/E

CABQ DE GOBRE
NJ F186mm®
TERMINAL A COMPRESSAO
PARA CABO #16mm®

TERMINAL A GOMPRESSAOA‘i L’kmNAL A COMPRESSAQ
PARA CABO #16mm* i PARA CABO #16mm*
CASS #DES:‘?HBERE g ¢ TERMINAL A COMPRESSAO _TERMINAL & COMPRESSAO
PARA CABO #18mm® PARA CABO #16mm?

REGISTRO

: . P
TERMINAL A COMPRESSAD TERMINAL A COMPRESSAD
PARA CABO #16mm® PARA CABO #18mm*
A CABO. D COBRE, CABO DE COBRE CABO DE COBRE
N F18mm- NG F NG #16mm

18mm
CONECTAR A HASTE /{

(VER PLANTA BAIXA ATERRAMENTOO

RETENCAO MEDID®R DE VAZAO

= DET. EQUIPOTENCIALIZACI® DO MEDIDOR DE VAZAO

- POSTE

[s]

UTR
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_MEDICXO
o
(=]
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™
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i |
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CB#3%x1,.0mm?®

BUPLO T 11m

— VISTA FRONTAL

MODBUS-RTU

VEM DA UTR—2_1

O escata S/E

N° DESCR\QAO DESENHADQ
. i
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTG D@ PRANCHA N
DIRETORIA ENGENHARIA o
GERENCIA DE PROJETOS
COORDENAGCAO DE PROJETOS TECNICOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA MARACANAD — CEARA

Cagece

PROJETO ELETRICO

L]

DAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA P& E DETALHES BAS LIGA
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