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| - APRESENTACAO

A Cagece apresenta o projeto referente a CD-2/Meta 2. O projeto elaborado pela VBA
consultores que diz respeito a este material, foi apresentado em etapa Unica. O relatério aqui
apresentado tem como funcao, detalhar os elementos ja apresentados no projeto original,

além de readequacdes e melhorias, apenas referentes a meta 2 de execucgao.

Este trabalho apresenta o projeto executivo referente a sub-bacia CD-2/meta 2. A sub-bacia
CD-2/meta 2 contemplara apenas a MB-04, ja& que as microbacias 1 a 3 j& foram
contempladas na meta 1 todas pertencentes ao Sistema de Esgotamento Sanitario de
Fortaleza, desenvolvido pela VBA Consultores e readequado pela Cagece.

Todos os dados e base topografica considerados para caracterizacdo da area CD-2/Meta 2,
foram extraidos do projeto original VBA/Cagece, justificando a decisdo de apresentacéo de
todas as consideracdes importantes e essenciais ao entendimento do projeto sendo estes

apresentados no decorrer deste memorial.

Este documento é parte integrante do seguinte conjunto:

Volume | — Textos e Calculos
Tomo | — Memorial Descritivo, Desapropriagéo e ART;
Tomo Il — Planilhas de Calculo e Transientes Hidraulicos;
Tomo Il — Servicos Geotécnicos;
Tomo IV — Especificagbes Técnicas.

Volume Il - Plantas
Tomo | — Sistema Coletor Publico;

Tomo Il — Sistema de Bombeamento, Emissarios e Complementares.
Volume Il — Projeto Elétrico
Volume IV — Projeto de Automacao

Volume V — Projeto Estrutural

O Volume | — Textos (CD-2/Meta 2) trara apenas as informacdes referentes aos elementos
constituintes desta etapa de implantacdo. Os dados considerados neste trabalho foram
extraidos do projeto original VBA/Cagece. Os Volumes Il e lll, trardo todas as plantas
referentes a implantacdo da CD-2/meta 2 do sistema de esgotamento sanitério das bacias de

Fortaleza.






PECAS GRAFICAS

Relacéo de Plantas:
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DESENHO: | PRANCHA: TITULO:
TOMO | — Sistema Coletor Publico
01 01/01 Rede Coletora — Layout Geral
02 01/01 Rede Coletora — Planta de Pavimentacao
03 01/01 Rede Coletora — Planta de Interferéncias
04 01/02 Planta de Execucéo
04 02/02 Planta de Execucéo
Travessia 07 — Método Nao Destrutivo (MND) — Plantas:
05 01/01 . _ _
Situacédo, Baixa, Corte e Vista
06 01/02 Via Projetada — Volumes
06 02/02 Via Projetada — Volumes
Travessia 08 — Método Nao Destrutivo (MND) — Plantas:
07 01/01 _ _ _
Situacgdao, Baixa, Corte e Vista
08 01/01 Urbanizacédo - Via 3 — Planta Baixa, Secéo, Tipo e Detalhes
Planta de Execugdo — Desativacdo da ETE do Centro de
09 01/01
Eventos
Situacdo 1 — Esquema da Interligagdo das Instalagdes
09A 01/02
Internas de Esgoto
Situacdo — Esquema da Interligacéo das Instalacdes Internas
09A 02/02
de Esgoto
TOMO Il - Sistema de Bombeamento, Emisséario e Complementares
10 01/01 Estacdo Elevatoria EECD-2.4 — Planta de Locagao e Extravasor
11 01/01 Estacdo Elevatoria EECD-2.4 — Planta de Paisagismo e Situagéo
12 01/05 Estacdo Elevatoria EECD-2.4 — Plantas Baixa P1 e P2
12 02/05 Estacéo Elevatoria EECD-2.4 — Vista Superior e Cortes A-A e B-B
Estacdo Elevatoria EECD-2.4 — Cortes C-C, D-D, E-E, F-F G-G e
12 03/05
H-H
12 04/05 Estacdo Elevatoria EECD-2.4 — Detalhes
12 05/05 Estacdo Elevatoria EECD-2.4 — Detalhes




=) Cagece

Estacéo Elevatoria EECD-2.4 — Casa do Gerador — Tipo, Planta

13 01/01 _ _ o
Baixa e Cortes / Instalacdo Hidrossanitaria
Emissario de Recalque — LR-CD-2.4 — Planta Baixa e Perfil
14 01/01 o
Longitudinal
Projeto Complementar — Detalhes de Muro e Portdo de Acesso a
15 01/01
ETE
Rede Coletora — Detalhes de Ligacao Domiciliar e Tampao para
16 01/01
TIL
Rede Coletora — Poco de Visita, Tubo de Queda e TIL de
17 01/01
Passagem
18 01/01 Projeto Complementar — Blocos de Ancoragem
19 01/01 Projeto Complementar — Caixa de Descarga e Ventosa
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TABELA RESUMO DE MOVIMENTO DE TERRA

ESTACA AREA DE ATERRO | AREA DE CORTE | VOLUME DE ATERRO | VOLUME DE CORTE | VOLUME ACUM. ATERRO | VOLUME ACUM. CORTE | VOLUME COMPENSADO
0+000.00 0.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+005.00 0.50 1.35 1.69 8.83 1.69 8.83 7.14
0+010.00 0.87 0.73 3.42 5.20 5.1 14.03 8.92
0+015.00 1.03 0.62 4.76 3.37 9.86 17.39 7.93
0+020.00 1.13 0.57 5.42 2.96 15.29 20.35 5.07
0+025.00 1.24 0.49 5.93 2.63 21.22 22.98 1.77
0+030.00 1.33 0.36 6.42 212 27.63 251 —2.53
0+035.00 1.51 0.24 7.09 1.51 34.73 26.61 -8.12
0+040.00 1.74 0.09 8.12 0.81 42.85 27.43 —15.43
0+045.00 2.10 0.00 9.59 0.21 52.44 27.64 —24.80
0+050.00 2.85 0.00 12.43 0.00 64.88 27.64 —-37.24
0+055.00 4.29 0.00 21.56 0.00 86.44 27.64 —58.80
0+060.00 3.98 0.00 21.27 0.00 107.71 27.64 —80.07
0+065.00 3.23 0.01 18.03 0.03 125.74 27.67 —98.07
0+070.00 2.48 0.10 14.27 0.28 140.01 27.96 —112.06
0+075.00 1.78 0.32 10.63 1.04 150.64 29.00 —-121.64
0+080.00 1.29 0.66 7.65 2.45 158.30 31.45 —126.84
0+085.00 1.10 1.05 5.97 4.27 164.27 35.73 —128.54
0+090.00 1.61 1.53 6.78 6.44 171.05 4217 —128.87
0+095.00 2.56 1.47 10.43 7.51 181.47 49.68 —-131.79
0+100.00 2.94 0.87 13.76 5.86 195.23 55.54 —139.69
0+105.00 4.52 0.00 18.64 2.19 213.87 57.73 —156.14
0+110.00 5.92 0.00 26.08 0.01 239.96 57.74 —-182.22
0+115.00 8.01 0.02 35.38 0.04 275.33 57.77 —217.56
0+120.00 8.71 0.00 43.73 0.03 319.07 57.81 —261.26
0+125.00 8.44 0.00 42.88 0.00 361.95 57.81 —-304.14
0+130.00 6.56 0.00 37.52 0.00 399.47 57.81 —341.66
0+135.00 4.84 0.00 28.50 0.00 427.97 57.81 —-370.16
0+140.00 2.36 0.07 17.75 0.19 445.72 58.00 —387.73
0+145.00 1.09 0.65 7.46 1.86 453.18 59.86 —393.32
0+150.00 0.35 1.40 3.12 5.21 456.31 65.07 —-391.24
0+1585.00 0.64 1.03 2.23 6.13 458.54 71.20 —-387.34
0+160.00 3.20 0.03 9.91 2.65 468.45 73.84 —394.61
0+165.00 10.06 0.00 33.14 0.07 501.59 73.91 —427.68
0+170.00 1.1 0.00 52.93 0.00 554.51 73.91 —480.61
0+175.00 11.62 0.00 56.84 0.00 611.36 73.91 —537.45
0+180.00 10.36 0.00 54.95 0.00 666.31 73.91 —592.40
0+185.00 13.14 0.00 55.25 0.00 721.56 73.91 —647.65
0+190.00 9.64 0.00 42.39 0.00 763.95 73.91 —690.04
0+195.00 14.50 0.00 37.74 0.00 801.69 73.91 =727.79
0+200.00 8.09 0.00 53.77 0.00 855.46 73.91 —781.55
0+205.00 7.62 0.00 39.26 0.00 894.72 73.91 —820.81
0+210.00 7.27 0.00 37.23 0.00 931.95 73.91 —858.04
0+215.00 7.00 0.00 35.69 0.00 967.64 73.91 —893.73
0+220.00 6.72 0.00 34.31 0.00 1001.94 73.91 —928.04
0+225.00 6.42 0.00 32.87 0.00 1034.81 73.91 —960.90
0+230.00 6.10 0.00 31.31 0.00 1066.13 73.91 —992.22
0+235.00 5.82 0.00 29.80 0.00 1095.93 73.91 —1022.02
0+240.00 5.50 0.00 28.30 0.00 1124.23 73.91 —1050.33
0+245.00 5.19 0.00 26.73 0.00 1150.96 73.91 —1077.06
0+250.00 4.70 0.00 24.72 0.00 1175.69 73.91 -1101.78
0+255.00 3.88 0.00 21.46 0.00 1197.15 73.91 —-1123.24
0+260.00 2.76 0.06 16.60 0.16 1213.75 74.06 —-1139.69
0+265.00 1.56 0.39 10.78 1.12 1224.54 75.19 —1149.35
0+270.00 0.66 1.61 5.53 5.00 1230.07 80.18 —1149.88
0+275.00 0.23 3.78 2.21 13.48 1232.28 93.67 —1138.61
0+280.00 0.09 5.41 0.73 23.85 1233.01 117.52 —1115.49
0+285.00 0.20 3.81 0.57 25.27 1233.58 142.79 —1090.79
0+290.00 0.41 2.29 1.75 14.40 1235.33 157.19 -1078.14
0+295.00 0.35 2.7 2.17 12.03 1237.51 169.22 —1068.29
0+300.00 0.32 2.96 1.81 13.81 1239.31 183.03 —1056.29
0+305.00 0.23 3.66 1.38 16.55 1240.69 199.58 —-1041.12
0+310.00 0.19 4.48 1.05 20.35 1241.75 219.93 —-1021.82
0+315.00 0.20 5.00 0.97 23.69 1242.72 243.62 —999.09
0+320.00 0.22 3.47 1.05 2117 1243.76 264.80 —978.97
0+325.00 0.15 2.35 0.93 14.56 1244.69 279.36 —965.34
0+330.00 0.18 2.18 0.82 11.33 1245.51 290.68 —954.83
0+333.87 0.17 2.21 0.67 8.48 1246.18 299.16 —947.01

REVESTIMENTO EM PEDRA: 1335.48m’
BASE 15cm (50% SOLO / 50% BRITA): 200.32m3

SUB-BASE 15cm DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA: 200.32m3
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ULTILIZANDO SOMENTE O RAMAL PRINCIPAL COM DIAMETRO DE 100mm.
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ULTILIZANDO SOMENTE O RAMAL PRINCIPAL COM DIAMETRO DE 100mm, 75mm E 40mm.
(ESTE EXEMPLO SE APLICA A IMOVEIS CONJUNGADOS NAS DUAS LATERAIS)
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