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I – APRESENTAÇÃO 

O presente relatório consiste na elaboração do Anteprojeto de Ampliação e Melhorias do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da Vila de Jericoacoara no Município de Jijoca de 

Jericoacoara-CE. No quadro 01, encontra-se o resumo do anteprojeto. 

Quadro 01 – Processo motivador do anteprojeto 

Processo Data Interessado Assunto 

0789.000053/2016-50 03/07/2017 UNBAC 

Anteprojeto de Ampliação e 

Melhorias do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Vila 

de Jericoacoara no Município 

de Jijoca de Jericoacoara 

 

Este anteprojeto será apresentado em etapa única, com os seguintes elementos: 

 Volume I – Memorial Descritivo, ART, Layout Geral do SES e Layout Geral da ETE.  

Layout Geral – Apresenta o Desenho Geral do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e Layout Geral da ETE. 

 Volume II – Especificações Técnicas; 

 Volume III –  Peças Gráficas; 

 Volume IV – Relatório de Sondagem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peças Gráficas 



 

PEÇAS GRÁFICAS  

Relação de Plantas: 

DESENHO: PRANCHA: TÍTULO: 

01/01 01/01 Layout Geral 

02 01/05 Planta de Caminhamento 

02 02/05 Planta de Caminhamento 

02 03/05 Planta de Caminhamento 

02 04/05 Planta de Caminhamento 

02 05/05 Planta de Caminhamento 

03 01/01 Módulo Projetado – Detalhes de Ligação Domiciliar 

05 01/01 Módulo Projetado – Portão Padrão Cagece 

05 01/03 Poço de Visita DN1000 para Tubulação DN150 a DN 300 

05 02/03 
Poço de Visita DN1200 para Tubulação DN150 a DN 500 – 

Planta Baixa, Cortes e Detalhes 

05 03/03 
Poço de Visita DN600 (Ponta Seca/ PV Intermediário) para 

Tubulação DN150 a DN 500 – Planta Baixa, Cortes e Detalhes 

06 01/01 
Módulo de Melhorias – EEE1 – Planta Baixa N1, Planta de 

Localização e Detalhe 

07 01/01 Módulo de Melhorias – EEE1 – Planta de Locação 

08 01/01 
Módulo de Melhorias – EEE1 – Planta de Baixa Padrão, Corte AA 

e BB 

09 01/01 Situação e Arborização da ETE 

10 01/01 ETE – Planta de Locação e Urbanização 



 

11 01/01 
Módulo Melhorias – EEE – Situação Existente e Planta Baixa 

Plano 1-1 

12 01/02 Módulo Melhorias – EEE – Planta de Baixa Padrão Nível 1-1 

12 02/02 Módulo de Melhorias – ETE – Corte Padrão C-C 

13 01/02 Módulo Projetado – EEE – Planta P1-P1 e Corte B-B 

13 01/02 Módulo Projetado – EEE – Vista Superior e Corte A-A 

14 01/02 Módulo Projetado – ETE - Planta de Baixa Modelo Nível 4 

14 02/02 Módulo Projetado – ETE – Cortes Modelo 
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PV DN600mm - CORTE AA
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CORTE        A - A
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ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

Registro de gaveta, com cunha metálica revestida com elastômero sintético EPDM,  corpo

e tampa em ferro fundido dúctil revestidos interna e externamente com epóxi  depositado

eletrostaticamente com espessura mínima de 150 microns, haste não ascendente  com rosca

trapezoidal em aço  inoxidável AISI 410 forjado,  junta corpo/tampa e anéis o'ring de 

engaxetamento  da haste em borracha nitrílica,  extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN10, 

distância face a face conforme ISO 5752 série 14,  acionamento através de cabeçote.

GRADES, TAMPAS E GUARDA-CORPOS EM FIBRA:

REGISTRO DE GAVETA:

Fabricados através do processo de pultrusão, com perfil quadrado utilizando resina

Éster-Vinílica  com adição de componente para proteção aos raios UV e pigmentação

na cor  amarela. Não será permitida a coloração através de pintura das peças.

VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO:

Válvula de retenção para esgoto portinhola única constituida de uma única  peça móvel,

insenta de eixo, mancais, molas ou pesos, proporcionando fechamento rápido. Corpo em

F°.Nodular ASTM A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada

de 4 pés tampa em F°, Nodular ASTM A536-65.45.12. 

Comporta quadrada deslizante duplo sentido de fluxo: Quadro estrutural ASTM A240 TP 316;

Comporta: ASTM A240 TP 316; Haste ascendente: ASTM A240 TP 316; Parafusos,porcas,

chubadores de fixação mecânicos de AISI 304. Acionamento manual através  de volante.

NOTAS:

1 - Parafusos de aço inox sextavados.

2 - Porcas e arruelas de aço inox 316.

3 - A impermeabilização de todas as paredes internas deverá ser com manta polimerica elástica a

base de epoxi.
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LEGENDA:

PAU BRASIL (Caesalpinia echinata)

NOTA:

- A DISTÂNCIA ENTRE O EIXO DE CADA TRONCO DAS PLANTAS DE SABIÁ DEVERÁ

SER DE 30cm E A DISTÂNCIA DA CERCA ATÉ O INÍCIO DA FILEIRA DE PLANTAS

SABIÁ DEVERÁ SER DE 1,0m;

- A DISTÂNCIA DA FILEIRA DE PLANTAS DE SABIÁ PARA O INÍCIO DA FILEIRA DAS

PLANTAS DE PAU-BRASIL DEVERÁ SER DE 3,0m;

- A DISTÂNCIA DA FILEIRA DE PLANTAS DE PAU-BRASIL PARA O INÍCIO DA FILEIRA

DAS PLANTAS DE EUCALIPTO DEVERÁ SER DE 4,0m. E ;

- A DISTÂNCIA ENTRE OS TRONCOS DOS EUCALIPTOS COM TAMBÉM ENTRE OS

DE PAU-BRASIL DEVERÁ SER DE 3,0m, DEVENDO FORMAR UMA CORTINA VERDE,

CONFORME PROJETO ESPECÍFICO ELABORADO PELA CAGECE.

EUCALIPTO (Eucalyptus grandis)

 SABIÁ (Mimosa caesalpineafolia)

EUCALIPTO

PAU-BRASIL

SABIÁ

EXTRATO BAIXO

EXTRATO MÉDIO

EXTRATO ALTO

EXTRATO ARBÓREO DA CORTINA VERDE:

ARRANJO DE PLANTIO DAS MUDAS:

SITUAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA ETE

VEGETAÇÃO  

CERCA DE PROTEÇÃO COM ARAME FARPADO 

XXX

OITO FIOS E PILAR DE MADEIRA TIPO SABIÁ 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 

PLANTA DE SITUAÇÃO

ETE

ESC.  1:15000

 (m²)

174.221,78

(m²)

8.524

ÁREA CONSTRUÍDA

4.9

PERCENTUAL

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA TOTAL 

 (%)

PERMEABILIDADE

30

TAXA DE

 (%)

FRENTE   

530,41

RECUOS (m)

FUNDO LATERAL

48,70

71,13

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE JERICOACOARA

93,02

75,71

PISO INTERTRAVADO 

BRITA 

534,81

47,59

86,09

JOÃO MAURICIO

DESENHO

ARQUIVO:

GERÊNCIA:

DESENHO:

COORDENAÇÃO:

PROJETO:

DATA:

1:1250ESCALA:

PRANCHA Nº

ANTEPROJETO

PROJETADO DESENHADO

R E V I S Ã O

DESCRIÇÃON°

DIRETORIA DE ENGENHARIA

GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JERICOACOARA - CE

01/0109

ENGª LARISSA G. MAIA CARACAS      CREA/CE: 060136479-1

ENG° RAUL TIGRE DE ARRUDA LEITÃO

ENGº BRUNO CAVALCANTE DE QUEIROZ / ENGº JORGE HUMBERTO LEAL DE SABOIA 

JUL/202009_SES Jericoacoara ETE_Sit_Urb_01.01.dwg
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com adição de componente para proteção aos raios UV e pigmentação na cor  amarela. Não será

permitida a coloração através de pintura das peças.
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Pintura Externa:
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A arte deverá ser aprovada pela Cagece.
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REGISTRO DE GAVETA:

VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO:

Válvula de retenção para esgoto portinhola única constituida de uma única  peça móvel, isenta de

eixo, mancais, molas ou pesos, proporcionando fechamento rápido. Corpo em ferro nodular ASTM

A536-65.45.12 com extremidades de acordo com ISO 2531 PN10, dotada de 4 pés tampa em Ferro,

Nodular ASTM A536-65.45.12. 
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borracha nitrílica,  extremidades flangeadas conforme ISO 2531 PN10,  distância face a face

conforme ISO 5752 série 14,  acionamento através de cabeçote.

Fabricados através do processo de pultrusão, com perfil quadrado utilizando resina Éster-Vinílica

com adição de componente para proteção aos raios UV e pigmentação na cor  amarela. Não será

permitida a coloração através de pintura das peças.

NOTAS:

1 - Todas as peças em FoFo terão revestimento externo com aplicação eletrostática,

2 - Deverá ser executada a impermeabilização de todas as paredes internas e externas com

3 - A espessura mínima das placas dos defletores, coifas e vertedores deverá ser de 10mm. 

    conforme ABNT.

4 - Porcas, arruelas e chumbadores serão em aço inóx.

5 - Todas as peças e tubos em FoFo e DEFoFo terão classe PN 10 e flanges conforme

    ISO 2531.
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